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Arbeiten diirfen nur von einem konzessionierten Elektrikerbetrieb durchgefiihrt werden!
Vor der Inbetriebnahme muss eine Funktionskontrolle durchgefiihrt werden und alle in der Box vorhandenen
Schraubverbindungen miissen liberpriift bzw. nachgezogen werden! (Drehmomente siehe Originalmontageanleitung)
Hinweis:
Die Drahte sind mit Quelle und Ziel gekennzeichnet bzw. _ _
im Plan vermerkt und miissen dementsprechend verdrahtet werden. Draufsicht Draufsicht
Die Drahtlangen sind auf die notwendigen Verlegewege angepasst. (nur -CA1 und -KF4 eingeblendet)
Lieferumfang-Kit: -FC1:2 |-FC1:4 ||-FC1:6 -FB1 -KF1 -KF2 -KF3
- Koppelrelais -KF4 inkl. vorverdrahteten Drahten \ \ / / "KF4
- Drahtbrilicke flir -QA1:A2; -KF1:A2; -KF2:A2, -KF3:A2
- Gedruckte Einbauanleitung, Schaltplan, Bedingungen ftir
den Umbau und den Erhalt der Gewahrleistung N e o o
Q
Durghfﬁhrung des Umbaus: _ AWl | RS RAl BB
Schritt 1: Wl |
-TB1:L, -KF2:A1, -KF3:A1 und -FC1:6 l6sen und entfernen. H : °
Diese Drahte werden entsorgt. (BK, DBL, DBL, BK) m N v -CAl —— |
Schritt 2: -CA1 CEEEEE DR
-TB1:N, -KF2:A2, -KF3:A2 und -X1:4:1 I6sen und entfernen. = i =
Diese Drahte werden entsorgt. (BU, DBL, DBL, BU)
Schritt 3: -OA3 o0 -0OA2
-KF3:18 und -CA1:1 |6sen und entfernen. Q T eeee e 0| %C® /// 2
Diese Drahte werden entsorgt. (DBL, DBL) eal 2oe- CO6 — | -TB1
Schritt 4: ) . mion|E ./ ]
-KF1:A2 und -QA1:A2 I6sen und entfernen. “OAL 5501 - = o
Diese Drahte werden entsorgt. (DBL, DBL) I e8I €99
Hinweis: P09 92 9 9] sses o
Um Zuganglichkeit zu verbessern, ggf. -KF1 und -KF2 von Hutschiene I6sen. O 0
Schritt 5: Seonsjisas)|ssnanan
Das Gerét -KF4 wird oberhalb -CA1 verbaut. fﬁﬁ fﬁ e
Schritt 6 ot coollo oloo0 oo
Die vorverdrahteten Drahte von -KF4 anschlieBen. ] o e
Schritt 7: %%j —— || I
Drahtbriicke fiir -QA1:A2; -KF1:A2; -KF2:A2, -KF3:A2 anschlieBen. llssisas §ss EajinaasN © °
Drahtliste
Beschriftung auf Draht beachten Farbe Bemerkung u u ° °
von -KF4:A1 |zu -TB1:L BK (Schwarz) vorverdrahtet am Relais
von -KF4:Al |zu -FCl:6 BK (Schwarz) vorverdrahtet am Relais
von -KF4:A2 |zu -TB1:N BU (Blau) vorverdrahtet am Relais -X1 -X2 -X3 -X4
von -KF4:A2 |zu -X1:4:1 BU (Blau) vorverdrahtet am Relais
von -KF4:11 |zu -KF3:18 |zu -CAlL:1l DBL (Dunkelblau) |vorverdrahtet am Relais Hinweis:
von -KF4:14 |zu -KF2:Al DBL (Dunkelblau) |vorverdrahtet am Relais Symbolbild. Die genauen Umrisse/Schraubpositionen der Betriebsmittel konnen leicht davon abweichen.
von -KF4:24 |zu -KF3:Al DBL (Dunkelblau) |vorverdrahtet am Relais Anderungen sind optisch gekennzeichnet (rote Markierung) im Symbolbild.
von -KF3:A2 |zu -KF2:A2 |zu -KF1:A2 |zu -QA1:A2 |DBL (Dunkelblau)|lose Drahtbriicke




HORIZON Technologies GmbH | Am Bahnhof 47 | A-4225 Luftenberg an der Donau

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bestatigen hiermit, dass bei Anwendung dieses Repair Kits unter den unten angefihrten
Voraussetzungen lhre Gewahrleistungsanspriiche bestehen bleiben.

Bedingungen fir den Umbau und den Erhalt der Gewéhrleistung

1. Durchfiihrung durch einen befugten Elektriker:

Der Umbau der Blackout Box muss zwingend von einem befugten Elektriker durchgefiihrt werden.
Dieser muss Uber die notwendige Qualifikation und Fachkenntnis verfligen, um Arbeiten an der
Blackout Box sicher und sachgemaB auszufiihren.

2. Verwendung des vorgesehenen Repair Kits:

Der Umbau darf ausschlieBlich unter Verwendung des von uns bereitgestellten Repair Kits
erfolgen. Dieses Repair Kit enthélt alle notwendigen Teile und Materialien, die speziell fur die
Anpassung der Blackout Box entwickelt wurden. Die Verwendung des Repair Kits stellt sicher,
dass alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind und die Funktionalitat der Box
nicht beeintrachtigt wird.

3. Einhaltung unserer Installations- und Umbauanleitung:

Der Umbau hat strikt nach den Anweisungen in der von uns bereitgestellten Installations- und
Umbauanleitung zu erfolgen. Diese Anleitung ist speziell darauf ausgelegt, die Sicherheit und
Funktionalitat der Blackout Box wéhrend und nach dem Umbau zu gewéhrleisten. Abweichungen
von den Anweisungen kénnen zu Fehlfunktionen und Sicherheitsrisiken flhren, fir welche wir
keinerlei Haftung Gbernehmen.

4. Dokumentation des Umbaus:

Wirempfehlen dringend, dass der Umbau durch den Elektriker sorgfaltig dokumentiert wird. Dies
sollte die Schritte des Umbaus, die Verwendung des Repair Kits sowie alle vorgenommenen
Anderungen umfassen. Diese Dokumentation dient als Nachweis dafiir, dass der Umbau geman
unseren Vorgaben und unter Einhaltung aller Sicherheitsstandards erfolgt ist.

Bitte beachten Sie, dass bei Nichteinhaltung dieser Bedingungen die Gewahrleistung fur lhre
Blackout Box erloschen konnte. Daher bitten wir Sie, diese Bedingungen sorgfaltig zu beachten,
um die Funktionalitdt und Sicherheit Ihrer Blackout Box zu gewahrleisten.

Mit freundlichen GriBen

HORIZON Technologies GmbH

Stefan Eder
Geschéftsfuhrer

Bankverbindung: IBAN: AT13 2033 4010 0019 3266 | BIC: SMWRAT21XXX | UID: ATU79499302
HORIZON Technologies GmbH | Am Bahnhof 47 | A-4225 Luftenberg an der Donau | office@horizontechnologies.com

FN: 604688y | FB-Gericht: LG Linz | Sitz: Luftenberg an der Donau | Es gelten die AGB der SKE Group abrufbar auf www.ske-solar.com.
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