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Über dieses Dokument

Zweck
In diesem Dokument werden die Installation, die elektrischen Anschlüsse, die
Inbetriebnahme, die Wartung und die Fehlerbehebung des intelligenten
Leistungssteuerungssystems LUNA2000-100KTL-M1 (auch als Smart PCS bezeichnet)
beschrieben. Vor der Montage und Inbetriebnahme des intelligenten PCS müssen Sie sich mit
den Merkmalen, Funktionen und Sicherheitsvorkehrungen in diesem Dokument vertraut
machen.

Erklärung
In diesem Dokument bezieht sich LUNA nur auf bestimmte Modelle des intelligenten String-
Energiespeichersystems mit netzbildender Technologie von Huawei und des intelligenten PCS
von Huawei.

Zielgruppe
Dieses Dokument richtet sich an:

l Installateure

l Benutzer

Symbolkonventionen
Die in diesem Dokument möglicherweise verwendeten Symbole sind folgendermaßen
definiert:

Symbol Anmerkungen

Zeigt eine Gefahr mit hohem Risiko an, die zu schweren Verletzungen oder
zum Tod führt, wenn sie nicht vermieden wird.

Zeigt eine Gefahr mit mittlerem Risiko an, die zu schweren Verletzungen
oder zum Tod führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
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Symbol Anmerkungen

Zeigt eine Gefahr mit geringem Risiko an, die zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Zeigt eine mögliche Gefahrensituation an, die zu Sachschäden,
Datenverlust, Leistungsminderung oder unerwarteten Folgen führen kann,
wenn sie nicht vermieden wird.
HINWEIS wird verwendet, um Praktiken zu erläutern, die nicht im
Zusammenhang mit Personenschäden stehen.

Ergänzt die wichtigen Informationen im Haupttext.
Eine ANMERKUNG wird verwendet, um Informationen anzusprechen,
die nicht im Zusammenhang mit Personenschäden, Geräteschäden und
Umweltbeeinträchtigung stehen.

 

Änderungsverlauf
Änderungen zwischen den einzelnen Ausgaben des Dokuments sind kumulativ. Die neueste
Ausgabe des Dokuments enthält alle Änderungen, die in früheren Ausgaben vorgenommen
wurden.

Ausgabe 11 (30.06.2025)
3 Lagerungsanforderungen aktualisiert.

5.6 Anschließen des DC-Stromkabels aktualisiert.

5.7 Anschließen der AC-Stromkabel aktualisiert.

Ausgabe 10 (06.06.2025)
2.3 Erscheinungsbild aktualisiert.

7 Einschalten und Inbetriebnahme aktualisiert.

9 Technische Daten aktualisiert.

Ausgabe 09 (15.05.2025)
4.1.1 Anforderungen an die Standortauswahl aktualisiert.

9 Technische Daten aktualisiert.

B Netzcodes aktualisiert.
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Ausgabe 08 (20.12.2024)
5.6 Anschließen des DC-Stromkabels aktualisiert.

5.7 Anschließen der AC-Stromkabel aktualisiert.

7.2.2 Einstellen der Parameter hinzugefügt.

Ausgabe 07 (12.11.2024)
5.6 Anschließen des DC-Stromkabels aktualisiert.

5.7 Anschließen der AC-Stromkabel aktualisiert.

8.3 Alarmreferenz aktualisiert.

Ausgabe 06 (15.03.2024)
B Netzcodes aktualisiert.

Ausgabe 05 (01.02.2024)
1.3 Environment Requirements aktualisiert.

2.1 Modell aktualisiert.

2.6 Beschreibung der Sicherheitsaufkleber aktualisiert.

3 Lagerungsanforderungen aktualisiert.

4.1.1 Anforderungen an die Standortauswahl aktualisiert.

8.5 Ersetzen des Smart PCS aktualisiert.

Ausgabe 04 (30.09.2023)
4.1.1 Anforderungen an die Standortauswahl aktualisiert.

B Netzcodes aktualisiert.

Ausgabe 03 (15.07.2023)
Optimiert die Struktur des Benutzerhandbuchs.

2.2 Netzwerkanwendung aktualisiert.

4.4 Transportieren des Smart PCS aktualisiert.
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Ausgabe 02 (10.01.2023)
1 Sicherheitsinformationen aktualisiert.

4.3 Prüfungen vor der Installation aktualisiert.

5.1 Sicherheitsmaßnahmen aktualisiert.

5.7 Anschließen der AC-Stromkabel aktualisiert.

7.1 Einschalten des Smart PCS aktualisiert.

8 Gerätewartung aktualisiert.

8.5 Ersetzen des Smart PCS aktualisiert.

B Netzcodes aktualisiert.

Ausgabe 01 (10.11.2022)
Die Ausgabe wird für die erstmalige Anwendung im Betrieb (First Office Application, FOA)
verwendet.
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1 Sicherheitsinformationen

Erklärung
Lesen Sie vor Transport, Lagerung, Installation, Betrieb, Verwendung und/oder
Wartung des Geräts dieses Dokument, befolgen Sie strikt die darin enthaltenen
Anweisungen und alle Sicherheitshinweise auf dem Gerät und in diesem Dokument. In
diesem Dokument bezieht sich „Gerät“ auf die Produkte, die Softwares, die Komponenten,
die Ersatzteile und/oder die Dienstleistungen, die sich auf dieses Dokument beziehen; „das
Unternehmen“ bezieht sich auf den Hersteller (den Produzenten), den Verkäufer und/oder den
Dienstanbieter des Geräts; „Sie“ bezieht sich auf die Entität, die das Gerät transportiert,
lagert, installiert, betreibt, verwendet und/oder wartet.

Die in diesem Dokument beschriebenen Gefahren-, Warnungen-, Vorsichts- und
Hinweiserklärungen decken nicht alle Sicherheitsvorkehrungen ab. Sie müssen auch
relevante internationale, nationale oder regionale Standards und Branchenpraktiken einhalten.
Das Unternehmen haftet nicht für Folgen, die sich aus Verstößen gegen
Sicherheitsanforderungen oder Sicherheitsstandards in Bezug auf Design, Produktion
und Verwendung der Geräte ergeben können.

Das Gerät muss in einer Umgebung verwendet werden, die den Konstruktionsspezifikationen
entspricht. Andernfalls kann es zu Fehlern, Funktionsstörungen oder Beschädigungen
kommen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind. Das Unternehmen haftet nicht für
dadurch verursachte Sach- oder Personenschäden oder gar den Tod.

Halten Sie sich bei Transport, Lagerung, Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung an
geltende Gesetze, Vorschriften, Standards und Spezifikationen.

Führen Sie kein Reverse-Engineering, Dekompilierung, Disassemblierung, Anpassung,
Implantation oder andere abgeleitete Operationen an der Gerätesoftware durch. Untersuchen
Sie nicht die interne Implementierungslogik des Geräts, erhalten Sie keinen Quellcode der
Gerätesoftware, verletzen Sie keine geistigen Eigentumsrechte und geben Sie keine
Leistungstestergebnisse der Gerätesoftware preis.

Das Unternehmen haftet nicht für einen der folgenden Umstände oder deren Folgen:

l Das Gerät wird durch höhere Gewalt wie Erdbeben, Überschwemmungen,
Vulkanausbrüche, Murgänge, Blitzeinschläge, Brände, Kriege, bewaffnete Konflikte,
Taifune, Wirbelstürme, Tornados und andere extreme Wetterbedingungen beschädigt.

l Das Gerät wird außerhalb der in diesem Dokument angegebenen Bedingungen betrieben.
l Das Gerät wird in Umgebungen installiert oder verwendet, die nicht den internationalen,

nationalen oder regionalen Normen entsprechen.
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l Das Gerät wird von unqualifiziertem Personal installiert oder verwendet.

l Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitsvorkehrungen auf dem
Produkt und im Dokument.

l Sie entfernen oder modifizieren das Produkt oder verändern den Softwarecode ohne
Genehmigung.

l Sie oder ein von Ihnen autorisierter Dritter verursachen während des Transports Schäden
am Gerät.

l Das Gerät wird beschädigt, denn dessen Lagerbedingungen entsprechen nicht den im
Produktdokument angegebenen Anforderungen.

l Sie versäumen es, Materialien und Werkzeuge vorzubereiten, die den örtlichen Gesetzen,
Vorschriften und zugehörigen Standards entsprechen.

l Das Gerät wird durch Ihre Fahrlässigkeit oder die eines Dritten, vorsätzliche Verletzung,
grobe Fahrlässigkeit oder unsachgemäßen Betrieb oder aus anderen Gründen, die nicht
mit dem Unternehmen zusammenhängen, beschädigt.

1.1 Persönliche Sicherheit

GEF AHR

Stellen Sie sicher, dass die Stromverbindung während der Installation getrennt ist. Installieren
oder entfernen Sie kein Kabel bei eingeschalteter Stromversorgung. Vorübergehender Kontakt
zwischen dem Kabelkern und dem Leiter erzeugt elektrische Lichtbögen oder Funken, die
einen Brand oder Personenschaden verursachen können.

GEF AHR

Nicht standardmäßige und unsachgemäße Vorgänge an unter Spannung stehenden Geräten
können Brände, Stromschläge oder Explosionen verursachen, was zu Sachschäden,
Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.

GEF AHR

Entfernen Sie vor dem Betrieb leitfähige Gegenstände wie Uhren, Armbänder, Armreifen,
Ringe und Halsketten, um Stromschläge zu vermeiden.

GEF AHR

Verwenden Sie während der Vorgänge spezielle isolierte Werkzeuge, um Stromschläge oder
Kurzschlüsse zu vermeiden. Die dielektrische Spannungsfestigkeit muss den örtlichen
Gesetzen, Vorschriften, Normen und Spezifikationen entsprechen.
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W ARNUNG

Tragen Sie während der Vorgänge persönliche Schutzausrüstung wie Schutzkleidung, isolierte
Schuhe, Schutzbrillen, Schutzhelme und isolierte Handschuhe.

Abbildung 1-1 Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Anforderungen
l Verwenden Sie weiterhin Schutzvorrichtungen. Beachten Sie die Warn- und

Sicherheitshinweise sowie die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen in diesem
Dokument und auf dem Gerät.

l Wenn während des Betriebs die Wahrscheinlichkeit von Personen- oder Sachschäden
besteht, stoppen Sie sofort, melden Sie den Fall dem Vorgesetzten und ergreifen Sie
praktikable Schutzmaßnahmen.

l Schalten Sie das Gerät erst dann ein, wenn es installiert ist oder dies von Fachleuten
genehmigt wurde.

l Berühren Sie das Stromversorgungsgerät nicht direkt oder mit Leitern wie feuchten
Gegenständen. Messen Sie vor dem Berühren einer Leiteroberfläche oder eines
Anschlusses die Spannung an der Kontaktstelle, um sicherzustellen, dass kein
Stromschlagrisiko besteht.

l Berühren Sie das Betriebsgerät nicht, da das Gehäuse heiß ist.
l Berühren Sie einen laufenden Lüfter nicht mit Ihren Händen, Komponenten, Schrauben,

Werkzeugen oder Platinen. Anderenfalls bestehen die Personen- oder Sachschäden.
l Verlassen Sie im Brandfall sofort das Gebäude oder den Gerätebereich und betätigen Sie

den Feuermelder oder setzen Sie einen Notruf ab. Betreten Sie auf keinen Fall das
betroffene Gebäude oder den Gerätebereich.

Anforderungen an die Mitarbeiter
l Nur Fachleute und geschultes Personal dürfen die Geräte bedienen.

– Fachleute: Personal, das mit den Arbeitsprinzipien und der Gerätestruktur vertraut
ist, im Betrieb des Geräts geschult oder erfahren ist und die Quellen und das
Ausmaß verschiedener potenzieller Gefahren bei der Installation, dem Betrieb und
der Wartung des Geräts kennt
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– Geschultes Personal: Personal, das in Technik und Sicherheit geschult ist, über die
erforderliche Erfahrung verfügt, sich möglicher Gefahren für sich bei bestimmten
Tätigkeiten bewusst ist und in der Lage ist, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die
Gefahren für sich und andere Personen zu minimieren

l Personal, das die Installation oder Wartung des Geräts plant, muss eine angemessene
Schulung erhalten, in der Lage sein, alle Vorgänge korrekt auszuführen und alle
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen und die örtlichen relevanten Normen zu
verstehen.

l Nur qualifizierte Fachleute oder geschultes Personal dürfen die Geräte aufstellen,
bedienen und warten.

l Nur qualifizierte Fachleute dürfen Sicherheitseinrichtungen entfernen und das Gerät
inspizieren.

l Personal, das besondere Aufgaben wie Elektroarbeiten, Höhenarbeiten und Bedienung
von Spezialgeräten ausführt, muss über die erforderlichen örtlichen Qualifikationen
verfügen.

l Nur autorisierte Fachleute dürfen Geräte oder Komponenten (einschließlich Software)
austauschen.

l Der Zugang zu den Geräten ist nur dem Personal gestattet, das mit Arbeiten am Gerät
betraut ist.

1.2 Elektrische Sicherheit

GEF AHR

Stellen Sie vor dem Anschließen der Kabel sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist.
Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Brandausbruch kommen.

GEF AHR

Nicht standardgemäße und unsachgemäße Bedienungen können zu einem Brand oder
Stromschlägen führen.

GEF AHR

Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät während des Betriebs.
Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen oder Geräteschäden, zu Lastleistungsabfall,
Stromausfall oder Personenschäden kommen.

W ARNUNG

Für Geräte, die geerdet werden müssen, installieren Sie das Erdungskabel zuerst, wenn Sie
das Gerät installieren, und entfernen Sie das Erdungskabel zuletzt, wenn Sie das Gerät
entfernen.
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V ORSICHT

Verlegen Sie Kabel nicht in der Nähe von Lufteinlass- oder Abluftöffnungen des Geräts.

Allgemeine Anforderungen
l Befolgen Sie die im Dokument beschriebenen Verfahren für Installation, Betrieb und

Wartung. Rekonstruieren oder verändern Sie das Gerät nicht, fügen Sie keine
Komponenten hinzu oder ändern Sie die Installationsreihenfolge nicht ohne
Genehmigung.

l Holen Sie die Genehmigung des nationalen oder örtlichen
Energieversorgungsunternehmens ein, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

l Beachten Sie die kraftwerkstechnischen Sicherheitsvorschriften, wie die Betriebs- und
Arbeitsscheinmechanismen.

l Installieren Sie provisorische Zäune oder Warnbänder und hängen Sie „Zutritt verboten“-
Schilder um den Betriebsbereich herum, um unbefugtes Personal von dem Bereich
fernzuhalten.

l Schalten Sie die Schalter des Geräts und seiner vor- und nachgeschalteten Schalter aus,
bevor Sie die Stromkabel installieren oder entfernen.

l Vergewissern Sie sich vor der Durchführung der Arbeitsvorgänge am Gerät, dass alle
Werkzeuge den Anforderungen entsprechen, und zeichnen Sie die Werkzeuge auf.
Sammeln Sie nach Abschluss der Arbeiten alle Werkzeuge ein, um zu verhindern, dass
sie im Gerät zurückgelassen werden.

l Stellen Sie vor der Installation der Stromkabel sicher, dass die Kabelaufkleber richtig
und die Kabelanschlüsse isoliert sind.

l Verwenden Sie bei der Installation des Geräts ein Drehmomentwerkzeug mit einem
geeigneten Messbereich, um die Schrauben anzuziehen. Wenn Sie einen
Schraubenschlüssel zum Anziehen der Schrauben verwenden, stellen Sie sicher, dass der
Schraubenschlüssel nicht verkantet und der Drehmoment-Fehler nicht mehr als 10 % des
angegebenen Wertes beträgt.

l Stellen Sie sicher, dass die Schrauben mit einem Drehmomentwerkzeug angezogen und
nach einer doppelten Kontrolle rot und blau markiert werden. Das Montagepersonal
muss festgezogene Schrauben blau markieren. Das Qualitätsprüfungspersonal muss
bestätigen, dass die Schrauben angezogen sind, und sie dann rot markieren. (Die
Markierungen müssen die Schraubenkanten kreuzen.)

l Falls das Gerät über mehrere Eingänge verfügt, trennen Sie alle Eingänge, bevor Sie
Arbeiten am Gerät vornehmen.

l Schalten Sie vor der Wartung eines nachgeschalteten Elektro- oder
Stromverteilungsgeräts den Ausgangsschalter am Stromversorgungsgerät aus.

l Bringen Sie während der Wartung der Geräte „Nicht einschalten"-Aufkleber sowie
Warnschilder in der Nähe der vor- und nachgeschalteten Schalter oder Leistungsschalter
an, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern. Das Gerät kann erst nach
Abschluss der Fehlerbehebung eingeschaltet werden.

l Öffnen Sie keine Abdeckungen des Geräts.
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l Überprüfen Sie regelmäßig die Geräteanschlüsse und stellen Sie sicher, dass alle
Schrauben fest angezogen sind.

l Nur qualifiziertes Fachpersonal kann ein beschädigtes Kabel ersetzen.
l Die Etiketten oder Typenschilder auf dem Gerät dürfen nicht verschmiert, beschädigt

oder blockiert werden. Ersetzen Sie abgenutzte Etiketten umgehend.
l Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Wasser, Alkohol oder Öl, um elektrische

Komponenten innerhalb oder außerhalb des Geräts zu reinigen.

Erdung
l Stellen Sie sicher, dass die Erdungsimpedanz des Geräts den örtlichen elektrischen

Standards entspricht.
l Achten Sie darauf, dass das Gerät dauerhaft mit der Schutzerdung verbunden ist. Prüfen

Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts dessen elektrischen Anschluss, um sicherzugehen,
dass er sicher geerdet ist.

l Arbeiten Sie nicht am Gerät ohne ordnungsgemäß installierten Erdleiter.
l Beschädigen Sie nicht den Erdleiter.

Verkabelungsanforderungen
l Befolgen Sie bei der Auswahl, Installation und Verlegung von Kabeln die örtlichen

Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen.
l Beim Verlegen der Stromkabel stellen Sie sicher, dass diese nicht gewunden oder

verdreht sind. Die Stromkabel nicht verbinden oder verschweißen. Verwenden Sie bei
Bedarf ein längeres Kabel.

l Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen und isoliert sind
und den Spezifikationen entsprechen.

l Stellen Sie sicher, dass die Schlitze und Löcher für die Kabelführung frei von scharfen
Kanten sind und dass die Stellen, an denen Kabel durch Rohre oder Kabellöcher geführt
werden, mit Polstermaterialien ausgestattet sind, um eine Beschädigung der Kabel durch
scharfe Kanten oder Grate zu verhindern.

l Stellen Sie sicher, dass Kabel des gleichen Typs sauber und gerade zusammengebunden
sind und dass der Kabelmantel intakt ist. Achten Sie beim Verlegen von Kabeln
verschiedener Typen darauf, dass diese ohne Verwicklung und Überlappung voneinander
entfernt sind.

l Sichern Sie erdverlegte Kabel mit Kabelträgern und Kabelschellen. Achten Sie darauf,
dass die Kabel im Bereich der Aufschüttung engen Kontakt zum Boden haben, um eine
Verformung oder Beschädigung der Kabel während der Aufschüttung zu vermeiden.

l Wenn sich die äußeren Bedingungen (z. B. Kabelverlegung oder Umgebungstemperatur)
ändern, überprüfen Sie die Kabelnutzung gemäß IEC-60364-5-52 oder den örtlichen
Gesetzen und Vorschriften. Prüfen Sie beispielsweise, ob die Strombelastbarkeit den
Anforderungen entspricht.

l Wenn Sie Kabel verlegen, lassen Sie zwischen den Kabeln und wärmeerzeugenden
Komponenten oder Bereichen einen Abstand von mindestens 30 mm. Dadurch wird eine
Verschlechterung oder Beschädigung der Kabelisolierschicht verhindert.
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1.3 Environment Requirements

GEF AHR

Setzen Sie das Gerät keinen entzündlichen oder explosiven Gasen oder Rauch aus. Nehmen
Sie in solchen Umgebungen keine Arbeiten am Gerät vor.

GEF AHR

Lagern Sie keine brennbaren oder explosiven Materialien im Gerätebereich.

GEF AHR

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärme- oder Feuerquellen wie Rauch, Kerzen,
Heizungen oder anderen Heizgeräten auf. Überhitzung kann das Gerät beschädigen oder einen
Brand verursachen.

W ARNUNG

Installieren Sie das Gerät in einem Bereich, in dessen weiterem Umkreis sich keinerlei
Flüssigkeiten befinden. Installieren Sie es nicht unter Bereichen, die zu Kondensation neigen,
etwa unter Wasserleitungen und Abluftöffnungen, und auch nicht unter Bereichen, in denen es
zu Wasseraustritten kommen kann wie Klimaanlagen, Lüftungsöffnungen oder
Zugangsfenstern des Technikraums. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät
eindringen können, um Fehler oder Kurzschlüsse zu vermeiden.

W ARNUNG

Um Schäden oder Brände aufgrund hoher Temperaturen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass
die Belüftungsöffnungen oder Wärmeableitungssysteme nicht durch andere Gegenstände
blockiert oder verdeckt werden, während das Gerät in Betrieb ist.

Allgemeine Anforderungen
l Lagern Sie das Gerät entsprechend den Lagerungsanforderungen. Schäden am Gerät, die

durch ungeeignete Lagerungsbedingungen verursacht werden, sind nicht durch die
Garantie abgedeckt.

l Halten Sie die Installations- und Betriebsumgebung des Geräts innerhalb der zulässigen
Bereiche. Andernfalls werden die Leistung und Sicherheit des Geräts beeinträchtigt.

l Der in den technischen Daten des Geräts angegebene Betriebstemperaturbereich bezieht
sich auf die Umgebungstemperaturen in der Installationsumgebung des Geräts.
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l Installieren, verwenden oder betreiben Sie für den Außenbereich vorgesehene Geräte
und Kabel (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erdbewegungsmaschinen,
Betriebsmittel und -kabel; das Einführen bzw. Entfernen von Verbindern in oder von
Signalanschlüssen, die mit Außenanlagen verbunden sind; Höhenarbeiten, Durchführen
von Außenmontage sowie Öffnen von Türen) nicht unter rauen Wetterbedingungen wie
Blitzschlag, Regen, Schnee und Wind ab Stärke 6.

l Installieren Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit Staub, Rauch, flüchtigen oder
korrosiven Gasen, Infrarot- und anderen Strahlungen, organischen Lösungsmitteln oder
salzhaltiger Luft.

l Installieren Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit leitfähigem Metall oder
magnetischem Staub.

l Installieren Sie das Gerät nicht in einem Bereich, der das Wachstum von
Mikroorganismen wie Pilzen oder Schimmel fördert.

l Installieren Sie das Gerät nicht in einem Bereich mit starken Vibrationen, Lärm oder
elektromagnetischen Interferenzen. Das Gerät muss in einer Umgebung mit einer
Magnetfeldstärke von weniger als 4 Gauss installiert werden. Wenn die magnetische
Feldstärke größer oder gleich 4 Gauss ist, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht
ordnungsgemäß. Wenn die magnetische Feldstärke hoch ist, beispielsweise in einer
Schmelzhütte, wird empfohlen, ein Gaussmeter zu verwenden, um die magnetische
Feldstärke an der Installationsposition des Geräts zu messen, wenn die Schmelzanlage
normal läuft.

l Stellen Sie sicher, dass der Standort den örtlichen Gesetzen, Vorschriften und damit
verbundenen Standards entspricht.

l Stellen Sie sicher, dass der Boden in der Installationsumgebung fest, frei von
schwammigen oder weichen Böden und nicht anfällig für Setzungen ist. Der Standort
darf sich nicht in einem tief gelegenen Land befinden, das anfällig für Wasser- oder
Schneeansammlungen ist, und die horizontale Ebene des Standorts muss über dem
höchsten Wasserstand dieses Gebiets in der Geschichte liegen.

l Installieren Sie das Gerät nicht an einer Stelle, an der es in Wasser getaucht werden kann.
l Installieren Sie das Gerät nicht im Freien in von Salz beeinflussten Bereichen, da er dort

korrodieren kann. Eine Salzluftzone ist eine Region, die weniger als 500 m von der
Küste entfernt ist oder in der eine Meeresbrise weht. Die Regionen, die einer
Meeresbrise ausgesetzt sind, variieren je nach Witterung (wie Taifune und Monsune)
oder Gelände (wie Dämme und Hügel).

l Entfernen Sie vor dem Öffnen der Türen während der Installation, des Betriebs und der
Wartung des Geräts Wasser, Eis, Schnee oder andere Fremdkörper von der Oberseite des
Geräts, damit keine Fremdkörper in das Gerät fallen können.

l Vergewissern Sie sich bei der Installation des Geräts, dass die Installationsfläche fest
genug ist, um das Gewicht des Geräts zu tragen.

l Nachdem Sie das Gerät installiert haben, entfernen Sie Verpackungsmaterial wie
Kartons, Schaumstoff, Kunststoffe und Kabelbinder aus der Umgebung des Geräts.
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1.4 Mechanische Sicherheit

W ARNUNG

Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Werkzeuge bereitstehen und von einer
professionellen Organisation geprüft wurden. Verwenden Sie keine Werkzeuge, die
Kratzspuren aufweisen oder die Prüfung nicht bestanden haben oder deren Gültigkeitsdauer
für die Prüfung abgelaufen ist. Stellen Sie sicher, dass die Werkzeuge sicher und nicht
überlastet sind.

W ARNUNG

Bohren Sie keine Löcher in das Gerät. Dies kann die Dichtungsleistung und die
elektromagnetische Eindämmung des Geräts beeinträchtigen und Komponenten oder Kabel
im Inneren beschädigen. Metallspäne vom Bohren können an den Leiterplatten im Inneren des
Geräts Kurzschlüsse verursachen.

Allgemeine Anforderungen
l Lackieren Sie alle Kratzer im Lack, die während des Transports oder der Installation des

Geräts entstanden sind, zeitnah neu. Geräte mit Kratzern dürfen nicht über einen
längeren Zeitraum ausgesetzt werden.

l Führen Sie ohne Bewertung durch das Unternehmen keine Arbeiten wie
Lichtbogenschweißen und Schneiden am Gerät durch.

l Installieren Sie keine anderen Geräte oben auf dem Gerät, ohne dies vom Unternehmen
geprüft zu haben.

l Treffen Sie bei Arbeiten über dem Gerät Maßnahmen, um das Gerät vor Beschädigung
zu schützen.

l Verwenden Sie die richtigen Werkzeuge und bedienen Sie sie auf die richtige Weise.

Bewegen schwerer Gegenstände
l Bewegen Sie die schweren Gegenstände mit großer Vorsicht, um Verletzungen

vorzubeugen.

l Wenn mehrere Personen einen schweren Gegenstand gemeinsam bewegen müssen,
bestimmen Sie die Arbeitskraft und die Arbeitsteilung unter Berücksichtigung der
Körpergröße und anderer Bedingungen, um sicherzustellen, dass das Gewicht
gleichmäßig verteilt ist.
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l Wenn zwei oder mehr Personen einen schweren Gegenstand gemeinsam bewegen,
stellen Sie sicher, dass der Gegenstand gleichzeitig angehoben und gelandet und unter
Aufsicht einer Person in einem gleichmäßigen Tempo bewegt wird.

l Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung wie Schutzhandschuhe und -schuhe, wenn Sie
das Gerät manuell bewegen.

l Um einen Gegenstand von Hand zu bewegen, nähern Sie sich dem Gegenstand, gehen
Sie in die Hocke und heben Sie den Gegenstand dann sanft und stabil durch die Kraft der
Beine anstatt Ihres Rückens. Heben Sie es nicht plötzlich an oder drehen Sie Ihren
Körper nicht herum.

l Heben Sie einen schweren Gegenstand nicht schnell über Ihre Taille. Legen Sie den
Gegenstand auf eine Werkbank in halber Taillenhöhe oder an einen anderen geeigneten
Ort, passen Sie die Position Ihrer Handflächen an und heben Sie ihn dann an.

l Bewegen Sie einen schweren Gegenstand stabil mit ausgeglichener Kraft bei einer
gleichmäßigen und niedrigen Geschwindigkeit. Stellen Sie den Gegenstand stabil und
langsam ab, um zu verhindern, dass Kollisionen oder Stürze die Oberfläche des Geräts
zerkratzen oder die Komponenten und Kabel beschädigen.

l Achten Sie beim Bewegen eines schweren Gegenstands auf die Werkbank, den Abhang,
die Treppe und rutschige Stellen. Stellen Sie beim Bewegen eines schweren Gegenstands
durch eine Tür sicher, dass die Tür breit genug ist, um den Gegenstand zu bewegen und
Stöße oder Verletzungen zu vermeiden.

l Wenn Sie einen schweren Gegenstand transportieren, bewegen Sie Ihre Füße, anstatt Ihre
Taille zu drehen. Achten Sie beim Anheben und Umsetzen eines schweren Gegenstands
darauf, dass Ihre Füße in die Zielbewegungsrichtung zeigen.

l Wenn Sie das Gerät mit einem Gabelhubwagen oder Gabelstapler transportieren, stellen
Sie sicher, dass die Zinken ordnungsgemäß positioniert sind, damit das Gerät nicht
umfällt. Sichern Sie das Gerät vor dem Transport mit Seilen am Gabelhubwagen oder
Gabelstapler. Beauftragen Sie für den Transport des Geräts entsprechendes Personal mit
der Betreuung.

l Wählen Sie See oder Straßen in gutem Status oder Flugzeuge für den Transport.
Transportieren Sie das Gerät nicht per Bahn. Vermeiden Sie beim Transport Neigungen
oder Stöße.

Verwenden von Leitern
l Verwenden Sie hölzerne oder isolierte Leitern, wenn Sie unter Spannung stehende

Arbeiten in der Höhe durchführen müssen.
l Bühnenleitern mit Schutzschienen werden bevorzugt. Anlegeleitern werden nicht

empfohlen.
l Überprüfen Sie vor der Verwendung einer Leiter, dass diese unversehrt ist, und

vergewissern Sie sich hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit. Überlasten Sie die Leiter nicht.
l Stellen Sie sicher, dass die Leiter sicher aufgestellt und gehalten wird.
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l Halten Sie beim Aufstieg auf der Leiter Ihren Körper stabil und Ihren Schwerpunkt
zwischen den Seitengittern und greifen Sie nicht zu den Seiten hinaus.

l Achten Sie bei Verwendung einer Stehleiter darauf, dass die Zugseile gesichert sind.
l Wenn eine Anlegeleiter verwendet wird, beträgt der empfohlene Winkel der Leiter zum

Boden 75 Grad, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Zur Messung des Winkels kann
ein Winkel verwendet werden.

l Stellen Sie bei Verwendung einer Anlegeleiter sicher, dass das breitere Ende der Leiter
unten ist, und treffen Sie Schutzmaßnahmen, um zu verhindern, dass die Leiter rutscht.

l Steigen Sie bei Verwendung einer Anlegeleiter nicht höher als die vierte Sprosse der
Leiter von oben.

l Wenn Sie zum Aufstieg auf eine Plattform eine Anlegeleiter verwenden, achten Sie
darauf, dass die Leiter mindestens 1 m höher ist als die Plattform.
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Heben
l Hebearbeiten dürfen nur von geschultem und qualifiziertem Personal durchgeführt

werden.
l Bringen Sie provisorische Warnschilder oder Zäune an, um den Hebebereich

abzusperren.
l Stellen Sie sicher, dass das Fundament, auf dem das Heben durchgeführt wird, die

Tragfähigkeitsanforderungen erfüllt.
l Vergewissern Sie sich vor dem Anheben von Objekten, dass die Hebezeuge fest an

einem ortsfesten Gegenstand oder einer Wand befestigt sind, die die
Traglastanforderungen erfüllen.

l Stehen Sie während des Hebens nicht unter dem Kran oder den angehobenen
Gegenständen oder gehen Sie nicht darunter.

l Lassen Sie Stahlseile und Hebezeuge nicht nachschleppen und lassen Sie angehobene
Gegenstände nicht gegen harte Objekte stoßen.

l Achten Sie darauf, dass der zwischen zwei Hebeseilen gebildete Winkel nicht größer ist
als 90 Grad, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Bohren von Löchern
l Holen Sie vor dem Bohren von Löchern die Zustimmung des Auftraggebers und

Auftragnehmers ein.
l Tragen Sie beim Bohren von Löchern Schutzausrüstung wie Schutzbrille und

Schutzhandschuhe.
l Um Kurzschlüsse oder andere Risiken zu vermeiden, bohren Sie keine Löcher in

erdverlegte Rohre oder Kabel.
l Schützen Sie das Gerät beim Bohren vor Spänen. Entfernen Sie nach dem Bohren alle

Späne.
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2 Produktbeschreibung

Das Smart PCS implementiert Gleichrichtung und Umkehrung durch einen dreiphasigen Drei-
Pegel-Wandler. Der gleichgerichtete Ausgang wird von dreiphasigem AC-Strom in DC-Strom
umgewandelt und dann im Energiespeichersystem (ESS) gespeichert. Der invertierte Ausgang
wird auf dreiphasigen AC-Strom gefiltert, der dann durch einen dreiphasigen Transformator
isoliert und verstärkt und in das Stromnetz eingespeist wird.

2.1 Modell

Modellbeschreibung

Abbildung 2-1 Modell

Tabelle 2-1 Modellbeschreibung

Nr. Bedeutung Beschreibung

1 Kennung der
Produktfamilie

LUNA2000: Smart PCS

2 Kennung des
Leistungspegels

100K: Der Leistungspegel beträgt 100 kW.

3 Kennung der
Topologie

TL: transformerless (ohne Transformator)

4 Kennung der
Produktserien

M1: Produktserien mit 1100-V-DC-Spannung
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Modellidentifizierung
Die Details des Gerätemodells finden Sie auf dem Modellaufkleber auf der äußeren
Verpackung und auf dem Typenschild an der Seite des Gehäuses.

Abbildung 2-2 Position des Modellaufklebers auf der äußeren Verpackung

(1) Position des Modellaufklebers

Abbildung 2-3 Position des Typenschildes

（1）Position des Typenschildes

2.2 Netzwerkanwendung

Stromnetz-Typ
Das Smart PCS unterstützt IT-Stromnetze.
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Abbildung 2-4 Stromnetz-Typ

ANMERKUNG

Wenn das Smart PCS im TN-, TN-C-, TN-CS- oder TT-Erdungssystem verwendet wird, muss ein
Neutralleiterschutzgerät eines Drittanbieters basierend auf lokalen Standards hinzugefügt werden.

2.2.1 Netznahes Szenario
Weitere Informationen zum netznahes szenario finden Sie unter LUNA2000-
(97KWH-200KWH) Series Commercial and Industrial On-Grid Energy Storage
Solution User Manual.

2.3 Erscheinungsbild

Erscheinungsbild

Abbildung 2-5 Erscheinungsbild
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(1) AC-Wartungsfach (2) Öffnung für
Kommunikationskabel (FE)

(3) Frontplatte

(4) Schutzabdeckung (5) DC-Wartungsfach (6) LED-Anzeige

(7) Externer Lüftereinschub (8) Sicherheits-Torx-
Schlüssel[1]

(9) Schutzerdungspunkt

(10) Öffnung für
Kommunikationskabel
(COM)

(11) Öffnung für AC-
Stromkabel

(12) Belüftungsventil

(13) USB-Anschluss (USB) (14) Öffnung für DC-
Stromkabel

-

Hinweis [1]: Der Sicherheits-Torx-Schlüssel ist im Lieferumfang enthalten und an der
Montagehalterung oben am Gehäuse befestigt. Entfernen Sie den Sicherheits-Torx-
Schlüssel von der Montagehalterung und bewahren Sie ihn sicher auf.

 

Abmessungen

Abbildung 2-6 Abmessungen

Beschreibung der Anzeigen
Sie können den Betriebsstatus des Smart PCS überprüfen, indem Sie die LED-Anzeigen auf
dem Panel beobachten.
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Abbildung 2-7 LED-Anzeigen

Tabelle 2-2 LED-Anzeigen

Nr. Kategorie Anzeigestatus (Blinkt schnell:
0,2 s lang Ein und dann 0,2 s
lang Aus; Blinkt langsam: 1 s
lang Ein und dann 1 s lang
Aus)

Beschreibung

1 DC-Anzeige Leuchtet grün Die DC-Seite ist ordnungsgemäß
angeschlossen und die zusätzliche
Stromversorgung im Innern des Geräts
funktioniert.

Blinkt langsam grün Das Gerät ist im Standby-Modus oder im
Erkennungsstatus der Kabelverbindung.

Blinkt schnell rot Auf der DC-Seite ist ein
umgebungsbedingter Fehler aufgetreten.

Aus Die DC-Seite ist nicht ordnungsgemäß
angeschlossen oder die zusätzliche
Stromversorgung im Innern des Geräts
funktioniert nicht.

2 Betriebsanzeige Leuchtet grün Das Gerät arbeitet im netzgebundenen
Betrieb.

Blinkt langsam grün Die Systemumgebung ist normal und das
Gerät befindet sich nicht im
Betriebszustand.

Blinkt schnell rot Auf der AC-Seite ist ein
umgebungsbedingter Fehler aufgetreten.

Aus Die AC-Seite ist nicht mit dem Stromnetz
verbunden.
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Nr. Kategorie Anzeigestatus (Blinkt schnell:
0,2 s lang Ein und dann 0,2 s
lang Aus; Blinkt langsam: 1 s
lang Ein und dann 1 s lang
Aus)

Beschreibung

3 Kommunikationsan-
zeige

Blinkt schnell grün Das Gerät empfängt Daten durch die
Northbound-FE-Ports.

Aus Das Gerät hat mindestens 10 Sekunden
lang keine Daten durch die FE-Ports
empfangen.

4 Fehler-/
Wartungsanzeige

Leuchtet rot Auf dem Gerät wird ein schwerwiegender
Alarm generiert.

Blinkt schnell rot Auf dem Gerät wird ein geringfügiger
Alarm generiert.

Blinkt langsam rot Auf dem Gerät wird eine Warnung
generiert.

Blinkt langsam grün Das Gerät wird lokal gewartet oder fährt
nach dem Erhalt eines Befehls herunter.

Aus Kein Alarm wird erzeugt und keine
lokalen Wartungsvorgänge werden
durchgeführt.

 

ANMERKUNG

l Wenn die DC- und die Betriebsanzeige nicht schnell rot blinken und die Fehler-/Wartungsanzeige rot
leuchtet, müssen Sie die fehlerhaften Komponenten oder das ganze Gerät austauschen.

l Die lokale Wartung bezieht sich auf den Vorgang, bei dem ein USB-Kabel in den USB-Anschluss
des Geräts eingesteckt werden muss, z. B. die Verbindung zur SUN2000-App über das USB-Kabel.

l Falls während der lokalen Wartung Alarme generiert werden, zeigt die Fehler-/Wartungsanzeige
zuerst den Status der lokalen Wartung an. Nachdem das USB-Kabel entfernt wurde, zeigt die
Anzeige den Alarmstatus an.

2.4 Stromlaufplan

Abbildung 2-8 Stromlaufplan
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2.5 Arbeitsmodi
Das Smart PCS kann im Standby-, Betriebs- oder Herunterfahr-Modus arbeiten.

Abbildung 2-9 Arbeitsmodi

Tabelle 2-3 Beschreibung der Arbeitsmodi

Arbeitsmo
dus

Beschreibung

Standby Das Smart PCS geht in den Standby-Modus, wenn die äußere Umgebung
die Betriebsanforderungen nicht erfüllt. Im Standby-Modus:
l Das Smart PCS führt kontinuierlich Statustests aus und wechselt in den

Betriebsmodus, sobald die Betriebsanforderungen erfüllt sind.
l Das Smart PCS wechselt in den Herunterfahr-Modus, nachdem ein

Befehl zum Herunterfahren empfangen oder nach dem Hochfahren ein
Fehler erkannt wurde.

Betrieb Im Betriebsmodus:
l Das Smart PCS regelt auf Basis von Systembefehlen das Laden und

Entladen.
l Das Smart PCS wechselt in den Herunterfahr-Modus, nachdem ein

Fehler erkannt oder ein Befehl zum Herunterfahren empfangen wurde.
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Arbeitsmo
dus

Beschreibung

Herunterfah
ren

l Im Standby- oder Betriebsmodus wechselt das Smart PCS in den
Herunterfahr-Modus, nachdem ein Fehler erkannt oder ein Befehl zum
Herunterfahren empfangen wurde.

l Im Herunterfahr-Modus wechselt das Smart PCS in den Standby-Modus,
wenn ein Startbefehl empfangen wird und Fehler korrigiert werden, die
DC-Leistung nicht ausreicht oder der externe DC-Schalter ausgeschaltet
ist.

 

2.6 Beschreibung der Sicherheitsaufkleber

Tabelle 2-4 Gehäuseetiketten

Symbol Bezeichnung Bedeutung

Betriebswarnung Nach dem Einschalten des Geräts
bestehen potenzielle Gefahren. Ergreifen
Sie Schutzmaßnahmen, wenn Sie mit
dem Gerät arbeiten.

Warnung vor hoher
Temperatur

Berühren Sie das Gerät nicht, da das
Gehäuse während des Betriebs heiß wird.

Gefahrenhinweis bzgl.
elektrisches Schlages

Nach dem Einschalten des Geräts besteht
das Risiko eines elektrischen Schlages.
Ergreifen Sie bei Betrieb und Wartung
Schutzmaßnahmen.

Verzögerte Entladung l Nachdem das Gerät eingeschaltet
wurde, kann die Hochspannung
auftreten. Nur qualifizierte und
geschulte Elektrofachkräfte dürfen das
Gerät installieren und bedienen.

l Es besteht die Restspannung, nachdem
das Gerät ausgeschaltet wurde. Es
dauert 15 Minuten, bis das Gerät sich
auf die sichere Spannung entladen hat.

Siehe die Dokumentation Weist die Betreiber darauf hin, sich die
im Lieferumfang des Geräts enthaltenen
Dokumente durchzulesen. Verluste, die
durch Operationen verursacht werden, die
den Anforderungen der Standortauswahl,
Lagerung oder Montage nicht
entsprechen, die in der Bedienungsanlei-
tung angegeben sind, werden von der
Garantie nicht abgedeckt.
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Symbol Bezeichnung Bedeutung

Schutzerdung Gibt die Position für den Anschluss des
Schutzerdungskabels (PE-Kabels) an.

Potentialausgleich Zeigt die Position für den
Potentialausgleich an.

Warnung vor Lüfterbetrieb Berühren Sie den Lüfter nicht, wenn das
Gerät in Betrieb ist, um mechanische
Verletzungen zu vermeiden.

Warnung beim Austausch
des Lüfters

Bevor Sie den Lüfter austauschen,
trennen Sie seinen Stromanschluss.

Gewicht Das Gerät muss von vier Personen
getragen oder mit einem Gabelstapler
transportiert werden.
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3 Lagerungsanforderungen

HINWEIS

l Bewahren Sie Smart PCSs entsprechend den Anforderungen an die Lagerung auf.
Geräteschäden, die durch unqualifizierte Lagerungsbedingungen verursacht werden, sind
nicht von der Garantie abgedeckt.

l Bewahren Sie die Smart PCSs nicht ohne äußere Verpackung auf.
l Kippen Sie eine Verpackung nicht und stellen Sie sie nicht auf den Kopf.

Wenn Smart PCSs nicht sofort in Betrieb genommen werden, bewahren Sie sie gemäß den in
diesem Abschnitt angegebenen Anforderungen auf. Geräteschäden, die durch unqualifizierte
Lagerungsbedingungen verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt. Bewahren
Sie Smart PCSs mit äußerer Verpackung in einem belüfteten, trockenen und sauberen
Innenraum auf. Achten Sie außerdem darauf, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

l Wenn Smart PCSs zwar ausgepackt, aber nicht sofort genutzt werden, legen Sie sie mit
Trockenmittel in die ursprüngliche Verpackung zurück und versiegeln Sie sie mit
Klebeband.

l Wenn Sie Smart PCSs draußen zwischenlagern, stapeln Sie sie nicht auf einer Palette.
Ergreifen Sie Regenschutzmaßnahmen wie die Verwendung von Planen, um Smart PCSs
vor Regen und Wasser zu schützen.

l Smart PCSs müssen in einer sauberen und trockenen Umgebung mit entsprechender
Temperatur und Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Es dürfen sich keine ätzenden oder
brennbaren Gase in der Luft befinden. Halten Sie die Lagertemperatur zwischen -40 °C
und +70 °C und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 5 % und 95 %.

l Es können maximal vier Smart PCSs übereinander gestapelt werden. Um Verletzungen
oder Geräteschäden zu vermeiden, stapeln Sie die Smart PCSs vorsichtig, damit sie nicht
umfallen.

l Entfernen Sie die äußere Verpackung nicht. Überprüfen Sie die Verpackung regelmäßig
(alle drei Monate empfohlen). Wechseln Sie alle Verpackungen aus, die während der
Lagerung beschädigt wurden.

l Lagern Sie Smart PCSs nicht länger als zwei Jahre. Wenn Smart PCSs zwei Jahre oder
länger gelagert wurden, müssen sie vor der Inbetriebnahme von Fachleuten überprüft
und getestet werden.

l Wenn das Smart PCS nach der Montage sechs Monate oder länger nicht in Betrieb war
oder weniger als 30 Tage innerhalb von sechs Monaten nach der Montage in Betrieb war,
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kann es versagen und muss vor der Inbetriebnahme von Fachleuten überprüft und
getestet werden.
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4 Installieren des Smart PCS

4.1 Installationsanforderungen

4.1.1 Anforderungen an die Standortauswahl
l Installieren Sie das Smart PCS nicht in Arbeits- oder Wohnbereichen. Sonst können

während des Betriebs des Geräts durch versehentliche Berührung von Nichtfachleuten
oder aus anderen Gründen auch Personen- oder Sachschäden passieren.

l Installieren Sie das Smart PCS nicht in lärmempfindlichen Bereichen (z. B.
Wohngebieten, Bürobereichen und Schulen), um Beschwerden zu vermeiden. Sind die
vorhergehenden Bereiche unvermeidbar, so muss der Abstand zwischen dem Einbauort
und den lärmempfindlichen Bereichen größer oder gleich 40 m sein.

l Wenn das Smart PCS in einem öffentlichen Bereich installiert wird, der kein Arbeits-
oder Wohnbereich ist (z. B. Parkplätze, Haltestellen und Fabriken), befestigen Sie ein
Schutznetz außerhalb des Geräts und stellen Sie ein Warnschild auf, um das Gerät zu
isolieren. Dies dient dazu, Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, die durch
versehentliche Berührung durch Nichtfachleute oder aus anderen Gründen während des
Betriebs des Geräts entstehen.

l Installieren Sie das Smart PCS nicht in der Nähe von brennbaren Materialien (wie
Schwefel, Phosphor, Flüssiggas, Sumpfgas, Mehl und Baumwolle), um Personen- oder
Sachschäden durch Feuer oder aus anderen Gründen zu vermeiden.

l Installieren Sie das Smart PCS nicht in der Nähe von Explosivstoffen (wie Sprengmittel,
Ausstellungsstücken, Feuerwerkskörper und Knallfrösche), um Personen- oder
Sachschäden durch Explosion oder aus anderen Gründen zu vermeiden.

l Installieren Sie das Smart PCS nicht in der Nähe von ätzenden Substanzen (wie
Schwefelsäure, Salzsäure, Salpetersäure, Schwefelwasserstoff und Chlor), um das
Versagen vom Smart PCS durch Korrosion, die nicht von der Garantie abgedeckt ist, zu
vermeiden.

l Die Montagestruktur für das Smart PCS muss feuerfest sein. Installieren Sie das Smart
PCS nicht auf brennbaren Baumaterialien, um Personenschäden oder Sachschäden durch
Feuer oder andere Gründe zu vermeiden.

l Die Ebene der Korrosionsbeständigkeit des Smart PCS liegt bei C5 Mittel. Aus diesem
Grund muss es sich bei dem Ort um eine Umgebung der Klasse C oder besser handeln,
es darf jedoch keine Umgebung der Klasse D oder E sein.
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l Installieren Sie das Smart PCS nicht an einem leicht zugänglichen Ort, da die Spannung
hoch ist und das Gehäuse und der Kühlkörper während des Gerätebetriebs heiß sind.
Dies dient dazu, Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, die durch versehentliche
Berührung durch Nichtfachleute oder aus anderen Gründen während des Betriebs des
Geräts entstehen.

l Das Smart PCS soll in einer gut belüfteten Umgebung montiert werden, um eine gute
Wärmeableitung zu gewährleisten. Das Smart PCS schützt sich in
Hochtemperaturumgebungen. Wenn das Smart PCS in einer schlecht belüfteten
Umgebung installiert ist, kann die Leistung des Smart PCS mit steigender
Umgebungstemperatur abnehmen.

l Installieren Sie das Gerät nicht in einem Bereich mit starken Vibrationen, Lärm oder
elektromagnetischen Interferenzen. Das Gerät muss in einer Umgebung mit einer
Magnetfeldstärke von weniger als 4 Gauss installiert werden. Wenn die magnetische
Feldstärke größer oder gleich 4 Gauss ist, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht
ordnungsgemäß. Wenn die magnetische Feldstärke hoch ist, beispielsweise in einer
Schmelzhütte, wird empfohlen, ein Gaussmeter zu verwenden, um die magnetische
Feldstärke an der Installationsposition des Geräts zu messen, wenn die Schmelzanlage
normal läuft.

l Wenn das Smart PCS in einer geschlossenen Umgebung installiert wird, muss eine
Wärmeableitungs- oder Lüftungsvorrichtung installiert werden. Die
Umgebungstemperatur im Innenbereich darf nicht höher sein als die
Umgebungstemperatur im Außenbereich. Das Smart PCS schützt sich in
Hochtemperaturumgebungen. Die Leistung des Smart PCS kann mit steigender
Umgebungstemperatur abnehmen.

l Das Smart PCS muss an einem geschützten Ort installiert werden, um direkter
Sonneneinstrahlung oder ungünstigen Wetterbedingungen (wie Schnee, Regen und
Blitzschlag) nicht ausgesetzt zu sein. Das Smart PCS schützt sich in
Hochtemperaturumgebungen. Wenn das Smart PCS an einem Ort mit direkter
Sonneneinstrahlung installiert ist, kann die Leistung des Smart PCS mit steigender
Umgebungstemperatur abnehmen.

l Das Smart PCS sollte mehr als 30 m entfernt von Einrichtungen für die
Drahtloskommunikation der Drittanbieter und auch von Wohnumgebungen installiert
werden.

l Stellen Sie sicher, dass die Installationsfläche fest genug zum Tragen des Smart PCS ist,
und somit Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, die durch den Zusammenbruch der
Montagestruktur oder aus anderen Gründen verursacht werden.

l Ergreifen Sie wasserdichte Maßnahmen und Isolierungsmaßnahmen für unbenutzte DC-
Stromkabel, um Personen- oder Sachschäden durch versehentliche Berührung mit
Hochspannung oder aus anderen Gründen zu vermeiden.

l AC- und DC-Stromkabel müssen vertikal in Kombinationskästen und
Verdrahtungsklemmen verlegt werden, um Schäden durch horizontale Belastung der
Klemmen zu vermeiden, die nicht von der Garantie abgedeckt werden.

l Das Smart PCS kann in salzbetroffenen Gebieten korrodiert sein. Wenden Sie sich an
uns, bevor Sie das Smart PCS in salzbetroffenen Gebieten draußen installieren. Ein
salzbetroffenes Gebiet bezieht sich auf eine Region, die weniger als 500 m von der Küste
entfernt ist oder die einer Meeresbrise ausgesetzt ist. Die Regionen, die einer
Meeresbrise ausgesetzt sind, variieren je nach Witterung (wie Taifune und Monsune)
oder Gelände (wie Dämme und Hügel).
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ANMERKUNG

l Umgebung der Klasse C: Außenbereiche, die mehr als 500 m vom Meer entfernt liegen. Wenn ein
Standort sich in der Nähe einer Verschmutzungsquelle befindet, ist er 1.500 bis 3.000 m von Quellen
starker Verschmutzung wie Hütten, Kohlebergwerken und Wärmekraftwerken, 1.000 bis 2.000 m
von Quellen mittlerer Verschmutzung wie Chemiefabriken, Gummifabriken und
Galvanisierungsbetrieben oder 500 bis 1.000 m von Quellen leichter Verschmutzung wie
Verpackungsbetrieben, Gerbereien, Kesselräumen, Schlachthöfen, Mülldeponien und Kläranlagen
entfernt.

l Umgebung der Klasse D: Meeresumgebungen oder Außenbereiche, die weniger als 500 m vom
Meer entfernt liegen. Wenn ein Standort sich in der Nähe einer Verschmutzungsquelle befindet, ist er
weniger als 1.500 m von Quellen starker Verschmutzung wie Schmelzhütten, Kohlebergwerken und
Wärmekraftwerken, weniger als 1.000 m von Quellen mittlerer Verschmutzung wie Chemiefabriken,
Gummifabriken und Galvanisierungsbetrieben oder weniger als 500 m von Quellen leichter
Verschmutzung wie Verpackungsbetrieben, Gerbereien, Kesselräumen, Schlachthöfen,
Mülldeponien und Kläranlagen entfernt.

l Umgebung der Klasse E: Besondere Umgebungen, wie unter der Erde oder unter Wasser.

ANMERKUNG

l Das Smart PCS ist nicht für den Einsatz in einer Wohnumgebung vorgesehen, darf nicht direkt an
ein Niederspannungs-Stromnetz im Wohnbereich angeschlossen werden und kann Funkstörungen
verursachen. In diesem Fall kann es erforderlich sein, dass der Benutzer zusätzliche Maßnahmen zur
Abschwächung elektromagnetischer Interferenzen ergreift.

l Das Smart PCS muss räumlich von Wohnumgebungen oder Funkempfängern durch eine Entfernung
von mehr als 30 m getrennt sein und kann bei Bedarf mit zusätzlichen Filtern ausgestattet werden.

4.1.2 Anforderungen an den Montagewinkel

Abbildung 4-1 Montagewinkel
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4.2 Vorbereiten der Werkzeuge
Vor der Installation müssen die folgenden Werkzeuge vorbereitet werden.

Installationswerkzeuge

Schlagbohrmaschine Bohrerbit (Ø 14 mm
und Ø 16 mm)

Isolierter
Drehmomentschlüsse
l (einschließlich
Verlängerungsaufsatz
≥ 50 mm)

Isolierter
Kreuzschlitz-
Drehmoment-
Schraubendreher

Absiolierwerkzeug Gummihammer Allzweckmesser Seitenschneider

Kabelschneider RJ45-
Crimpwerkzeug Staubsauger

Hydraulische
Crimpzange

Markierstift Stahlmaßband Wasserwaage Kabelbinder
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Wärmeschrumpfschla
uch

Heißluftpistole Trittleiter Digitalmultimeter

Gleichspannungsmes
sbereich ≥ 1100 V
DC

Wechselspannungsme
ssbereich ≥ 440 V
AC

Kran

Hebeleistung ≥ 1 t;
Operationsradius ≥ 2
m

Hebeseil

Länge des Hebeseils
≥ 1,8 m

- -

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Isolierte Handschuhe Schutzbrille Staubschutzmaske Isolierte Schuhe

Warnweste Sicherheitshelm Schutzhandschuhe

-
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4.3 Prüfungen vor der Installation

Überprüfen der äußeren Verpackung

HINWEIS

l Nachdem Sie das Gerät in die Installationsposition gebracht haben, packen Sie es
vorsichtig aus, um Kratzer zu vermeiden. Halten Sie das Gerät beim Auspacken stabil.

Bevor Sie das Gerät auspacken, prüfen Sie die äußere Verpackung auf Schäden wie Löcher
und Risse und überprüfen Sie das Gerätemodell. Wenn Schäden festgestellt werden oder es
sich bei dem Gerätemodell nicht um das von Ihnen angeforderte Modell handelt, packen Sie
es nicht aus, sondern wenden Sie sich stattdessen baldmöglichst an Ihren Händler.

ANMERKUNG

Es wird empfohlen, das Gerät innerhalb von 24 Stunden nach Entfernen der äußeren Verpackung zu
installieren.

Auspacken des Geräts

Schritt 1 Schneiden Sie das Verpackungsklebeband mit einem Seitenschneider durch und verwenden
Sie ein Universalmesser, um das Klebeband entlang der Verpackungsfugen aufzuschneiden.
Achten Sie darauf, dabei nicht das Gerät zu beschädigen.

Schritt 2 Öffnen Sie das Paket und überprüfen Sie den Lieferumfang.

----Ende

Überprüfen des Lieferumfangs

Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Geräts, ob die Liefergegenstände vollständig sowie
intakt sind und ob das Gerät frei von jeglichen offensichtlichen Schäden ist. Wenn
Gegenstände fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihren Händler.

ANMERKUNG

Einzelheiten zur Anzahl des mit dem Gerät gelieferten Zubehörs finden Sie in der Packliste in der
Verpackung.

4.4 Transportieren des Smart PCS

V ORSICHT

Achten Sie darauf, dass die Hebegriffe in den richtigen Schraubenlöchern installiert werden.
Installieren Sie sie nicht oben an den Schraubenlöchern für die Montagehalterung. Eine
fehlerhafte Installation kann zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen führen.
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HINWEIS

l Vier Personen oder geeignete Transporteinrichtungen sind erforderlich, um das Gerät zu
transportieren.

l Legen Sie eine Schaumstoffunterlage oder einen Karton unter das Gerät, um dessen
Gehäuse vor Beschädigung zu schützen.

l Verwenden Sie zur Erleichterung der Installation Hebegriffe, die optional sind und separat
geliefert werden. Achten Sie darauf, dass die Hebegriffe fest installiert werden. Nachdem
die Installation abgeschlossen ist, entfernen Sie die Hebegriffe und bewahren Sie sie
ordnungsgemäß auf.

l Sichern Sie die Tragegriffe (mit den Stahlunterlegscheiben der Tragegriffe eng am Gerät
anliegend).

l Wenn der Bolzen eines Hebegriffs verbogen ist, tauschen Sie den Hebegriff rechtzeitig
aus.

l Heben, landen und bewegen Sie das Smart PCS langsam und gleichmäßig, um Stöße und
Beschädigungen des Gerätegehäuses zu vermeiden.

Methoden zum Bewegen des Smart PCS

Wenn die Installationsposition zu hoch ist, um das Smart PCS direkt auf der
Montagehalterung zu installieren, führen Sie ein Seil (das stark genug ist, um das Gewicht des
Smart PCS zu tragen) durch die beiden Hebeösen und heben Sie das Smart PCS damit an.

Tabelle 4-1 Methoden zum Bewegen des Smart PCS

Methodenbeschreibung Methode Werkzeug

Beschreibung Hebegriffe Vom Kunden vorbereitet

Heben Kranseil[1] Vom Kunden vorbereitet

Anmerkung [1]: Die Hubkraft des Krans muss größer als oder gleich 2 t sein, der
Arbeitsradius muss größer als oder gleich 2 m sein und die Länge des Kranseils muss
größer als oder gleich 1,8 m sein. Um Schäden an den Geräteoberflächen zu vermeiden,
wird es empfohlen, keine Metallseile wie Stahldrahtseile zu verwenden

 

Beschreibung der Schraubenlöcher
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(1) Schraubenloch für Hebegriff (2) Schraubenlöcher für die
Montagehalterung

Vorgehensweise

Schritt 1 Entnehmen Sie das Gerät der Verpackung und transportieren Sie es zur Installationsposition.

Abbildung 4-2 Verwendung der Hebegriffe

Abbildung 4-3 Manuelle Handhabung
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Abbildung 4-4 Heben

----Ende

4.5 Installation des Smart PCS

Abmessungen der Montagehalterung
Die Montagehalterungen (einschließlich M12-Schraubverbindungen) sind im Lieferumfang
des Geräts enthalten.

Die Montagehalterung des Smart PCS weist vier Gruppen von Gewindelöchern mit jeweils
vier Gewindelöchern auf. Markieren Sie je nach Standortanforderungen ein beliebiges Loch
in jeder Gruppe, d. h. vier Löcher insgesamt. Empfohlen werden die beiden runden Löcher.
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Abbildung 4-5 Abmessungen der Löcher

Installationsverfahren

Schritt 1 Bringen Sie die Montagehalterung an.

Abbildung 4-6 Anbringen der Montagehalterung

ANMERKUNG

Wenn die Schraubenlänge nicht den Montageanforderungen entspricht, bereiten Sie selbst M12-
Schrauben vor und verwenden Sie sie zusammen mit den gelieferten M12-Muttern.

Schritt 2 Bringen Sie die Befestigungslaschen an.
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Abbildung 4-7 Anbringen der Befestigungslaschen

Schritt 3 Montieren Sie das Gerät auf der Montagehalterung.

Schritt 4 Ziehen Sie die beiden Schrauben am Boden des Geräts fest.

Abbildung 4-8 Installieren des Geräts

----Ende
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5 Elektrische Verbindungen

5.1 Sicherheitsmaßnahmen

GEF AHR

l Bevor Sie die Kabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass die DC- und AC-Schalter des
Smart PCS und alle Schalter für die Verbindung mit demselben sich in der Position
„OFF“ befinden. Anderenfalls kann die im Gerät anliegende Hochspannung zu
Stromschlägen führen.

l Der Standort muss mit qualifizierten Brandbekämpfungseinrichtungen wie Brandsand und
Kohlendioxid-Feuerlöschern ausgestattet sein.

l Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und verwenden Sie spezielle isolierte
Werkzeuge, um Stromschläge oder Kurzschlüsse zu vermeiden.

W ARNUNG

l Durch falsche Kabelverbindungen entstandene Geräteschäden sind nicht von der Garantie
abgedeckt.

l Nur Elektrofachkräfte dürfen Kabel anschließen.
l Schließen Sie Kabel gemäß der Aufkleber im Inneren des Gerätes an.
l Beim Anschließen von Kabeln ist jederzeit geeignete PSA zu tragen.
l Lassen Sie vor dem Anschließen der Kabel an die Anschlüsse genügend Spielraum, um

die Zugspannung der Kabel zu reduzieren und schlechte Kabelverbindungen zu
vermeiden.

V ORSICHT

l Halten Sie sich bei der Vorbereitung der Kabel vom Gerät fern, damit keine Kabelreste in
das Gerät gelangen. Kabelreste können Funken verursachen und zu Verletzungen und
Geräteschäden führen.
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ANMERKUNG

Die in den Schaltbildern in diesem Kapitel gezeigten Kabelfarben dienen lediglich Referenzzwecken.
Wählen Sie Kabel gemäß den örtlichen Kabelspezifikationen (grüngelbe Kabel dürfen nur für
Schutzleiter verwendet werden). Zu den Faktoren, die sich auf die Kabelauswahl auswirken, zählen der
Nennstrom, der Kabeltyp, der Verkabelungsmodus, die Umgebungstemperatur und der maximal
erwartete Leitungsverlust.

5.2 Vorbereiten der Kabel
Tabelle 5-1 Kabelbeschreibung (S: Querschnittsfläche des AC-Leiterkabels; Sp: Querschnittsfläche des
Erdungsleiterkabels)

Kabel Typ Querschnittsflä-
chenbereich des
Leiters

Außendurch
messer

Quelle

DC-Stromkabel Vorgefertigtes DC-Stromkabel
(mit Wellrohr)

50 mm2 25 mm Im
Lieferumfang
des ESS
enthalten

Massekabel[1] Einadriges Kupferkabel für den
Außenbereich und M10-
Kabelschuhe/DT-Klemmen

Sp ≥ S/2 - Vom Kunden
vorbereitet

Kommunikations
kabel

FE-Kommunikationskabel:
Abgeschirmtes Netzwerkkabel
CAT-5E für den Außenbereich
(interner Widerstand ≤ 1
Ohm/10 m) sowie abgeschirmter
RJ45-Steckverbinder

0,2 – 0,25 mm2 6,5 – 7,1 mm Das mit dem
Gerät
gelieferte
Kabel ist 1,2
m lang. Sie
können auch
ein Kabel
vorbereiten,
das den
Standortanfor
derungen
entspricht.

AC-Stromkabel
(mehradrig)

Dreiadriges (L1, L2, L3)
Außenkabel und M12-
Kabelschuhe/DT-Klemmen (L1,
L2, L3)

70 – 240 mm2 30 – 65 mm Vom Kunden
vorbereitet

AC-Stromkabel
(einadrig)

Einadriges Außenkabel und
M12-Kabelschuhe/DT-
Klemmen

70 – 240 mm2 15 – 35 mm Vom Kunden
vorbereitet

Hinweis [1]: Der Wert von Sp gilt nur, wenn die Leiter des Erdungskabels und des AC-Stromkabels aus dem
gleichen Material bestehen. Wenn die Materialien unterschiedlich sind, muss sichergestellt werden, dass der
Leiter des Erdungskabels mit einer entsprechenden Querschnittsfläche eine Leitfähigkeit aufweist, die der des
in der Tabelle angegebenen Kabels entspricht. Die Spezifikationen des Erdungskabels unterliegen dieser
Tabelle oder sind gemäß IEC 60364-5-54 berechnet.
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5.3 Anschließen des Erdungskabels

HINWEIS

l Die Erdung muss den örtlichen Elektrosicherheitsbestimmungen entsprechen.
l Es wird empfohlen, das Smart PCS an einen möglichst nahe gelegenen Erdungsanschluss

anzuschließen. Die Erdungspunkte aller Smart PCS in demselben Array müssen
angeschlossen werden, um äquipotenziale Verbindungen zu Erdungskabeln zu
gewährleisten.

l Der Erdungspunkt im AC-Wartungsfach dient nur als äquipotenzialer Verbindungspunkt
des Schutzerdungspunkts und kann den Schutzerdungspunkt der Gehäuseschale nicht
ersetzen.

Vorgehensweise

Schritt 1 Schließen Sie das Erdungskabel an den Erdungspunkt an.

Abbildung 5-1 Anschließen des Erdungskabels (AC-Seite der Gehäuseschale)

----Ende

Weitere Vorgehensweise
Bestreichen Sie das PE-Kabel nach dem Anschließen mit Silicagel oder verwenden Sie einen
Silicaanstrich, um die Korrosionsbeständigkeit einer Erdungsklemme zu verbessern.
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5.4 Öffnen der Wartungsfachtüren

HINWEIS

l Öffnen Sie nicht die Frontplatte des Smart PCS.
l Schalten Sie die externen Schalter auf der AC- und der DC-Seite aus, bevor Sie die Tür

zum Wartungsfach des Smart PCS öffnen.
l Wenn Sie die Tür des Wartungsfachs bei Regen oder Schnee öffnen müssen, treffen Sie

Schutzvorkehrungen, um zu verhindern, dass Regen oder Schnee in das Wartungsfach
gelangt. Achten Sie ansonsten darauf, dass die Tür des Wartungsfachs geschlossen bleibt.

l Nicht verwendete Schrauben dürfen nicht im Wartungsfach verbleiben.

5.4.1 Öffnen der Tür des DC-Wartungsfachs
Schritt 1 Öffnen Sie die Tür des DC-Wartungsfachs.

Abbildung 5-2 Öffnen der Tür des DC-Wartungsfachs

Schritt 2 Entfernen Sie das Zubehör aus dem DC-Wartungsfach und bewahren Sie es für die künftige
Verwendung ordnungsgemäß auf.
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Abbildung 5-3 Entfernen von Zubehör aus dem DC-Wartungsfach

(1) Ersatzschrauben an der Türverkleidung
des Wartungsfachs

(2) Crimpmodul

----Ende

5.4.2 Öffnen der Tür des AC-Wartungsfachs
Schritt 1 Öffnen Sie die Tür des AC-Wartungsfachs.

Abbildung 5-4 Öffnen der Tür des AC-Wartungsfachs

Schritt 2 Entfernen Sie das Zubehör aus dem AC-Wartungsfach und bewahren Sie es für die künftige
Verwendung ordnungsgemäß auf.
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Abbildung 5-5 Entfernen von Zubehör aus dem AC-Wartungsfach

(1) Ersatzschrauben an der Türverkleidung
des Wartungsfachs

(2) Crimpmodul

----Ende

5.5 (Optional) Ersetzen des Crimpmoduls

Vorgehensweise
ANMERKUNG

l Ersetzen Sie vor dem Anschließen der DC-Stromkabel das Crimpmodul. Ersetzen Sie zum
Anschließen eines mehradrigen AC-Stromkabels das Crimpmodul auf die gleiche Weise wie auf der
DC-Seite.

l Wenn das Crimpmodul nicht ersetzt werden muss, entfernen Sie es und bewahren Sie es
ordnungsgemäß auf.

Schritt 1 Ersetzen Sie das Crimpmodul.
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Abbildung 5-6 Ersetzen des Crimpmoduls (auf der AC-Seite)

----Ende

5.6 Anschließen des DC-Stromkabels

Sicherheitsmaßnahmen

Bevor Sie die Gleichstromkabel anschließen, prüfen Sie die folgenden Elemente:

l Prüfen Sie, ob die DC-Schalter zwischen der DC-Seite des Smart PCS und der DC-
Niederspannungsschiene in der Position OFF stehen.

l Prüfen Sie die Polaritäten der Kabel und beschriften Sie sie ordnungsgemäß.

HINWEIS

l Der Außendurchmesser des Kabels kann mit dem Linealaufkleber im Wartungsfach
gemessen werden.

l Stellen Sie sicher, dass sich der Kabelmantel im Wartungsfach befindet.

l Sorgen Sie dafür, dass die DC-Stromkabel sicher angeschlossen sind. Anderenfalls
funktioniert das Smart PCS möglicherweise nicht oder überhitzt sich aufgrund einer
unzuverlässigen Verbindung während des Betriebs, was zur Beschädigung der
Klemm führen kann.

l Stellen Sie bei der Installation von Kabeln sicher, dass die Kabel die Schrauben im
Wartungsfach nicht berühren.

l Ziehen Sie nicht in horizontaler Richtung an den Kabeln, nachdem sie befestigt
wurden, denn dadurch können die Anschlussklemmen beschädigt werden.

Vorgehensweise

Schritt 1 Die vorgefertigten DC-Stromkabel (mit Wellrohren) sind im Lieferumfang des ESS enthalten.
Entfernen Sie die Gummiringe entsprechend dem Kabeldurchmesserbereich.
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ANMERKUNG

l Entfernen Sie die entsprechenden Gummiringe gemäß dem Kabeldurchmesserbereich und achten Sie
darauf, dass das Crimpmodul nicht beschädigt wird. Andernfalls bietet das Gerät möglicherweise
nicht das erwartete Schutzniveau.

l Wenn zwischen dem Kabel und dem Gummiring eine Lücke besteht, bereiten Sie selbst
Brandschutzkitt vor und dichten Sie die Lücke ab. Der Brandschutzkitt darf keine korrosiven
Elemente wie Schwefel und Phosphor enthalten. Die Löcher und Lücken müssen gleichmäßig und
dicht gefüllt sein.

Schritt 2 Schließen Sie die DC-Stromkabel an die Klemmleiste an und vergewissern Sie sich, dass die
Kabel fest angeschlossen sind.

Abbildung 5-7 Anschließen der DC-Stromkabel

----Ende

5.7 Anschließen der AC-Stromkabel

Sicherheitsmaßnahmen
An der AC-Seite des Smart PCS muss ein dreiphasiger AC-Schalter installiert werden. Um
sicherzustellen, dass sich das Smart PCS im Ausnahmefall sicher vom Stromnetz trennen
kann, wählen Sie ein geeignetes Überstromschutzgerät, das den örtlichen
Stromverteilungsvorschriften entspricht.
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W ARNUNG

l Schließen Sie keine Lasten zwischen einem PCS und einem AC-Schalter an, der direkt mit
dem PCS verbunden ist. Andernfalls kann der Schalter versehentlich stolpern.

l Wenn ein AC-Schalter mit Spezifikationen verwendet wird, die über lokale Standards,
Vorschriften oder die Empfehlungen des Unternehmens hinausgehen, schaltet sich der
Schalter in Ausnahmefällen möglicherweise nicht rechtzeitig aus, was zu
schwerwiegenden Störungen führt.

V ORSICHT

Jeder PCS muss mit einem AC-Ausgangsschalter ausgestattet sein. Mehrere PCSs dürfen
nicht an denselben AC-Schalter angeschlossen werden.

HINWEIS

l Der Außendurchmesser des Kabels kann mit dem Linealaufkleber im Wartungsfach
gemessen werden.

l Stellen Sie sicher, dass sich der Kabelmantel im Wartungsfach befindet.
l Achten Sie darauf, dass die AC-Stromkabel fest angeschlossen sind. Anderenfalls

funktioniert das Smart PCS möglicherweise nicht oder überhitzt sich aufgrund einer
unzuverlässigen Verbindung während des Betriebs, was zur Beschädigung der Klemm
führen kann.

l Stellen Sie bei der Installation von Kabeln sicher, dass die Kabel die Schrauben im
Wartungsfach nicht berühren.

l Ziehen Sie nicht in horizontaler Richtung an den Kabeln, nachdem sie befestigt wurden,
denn dadurch können die Anschlussklemmen beschädigt werden.

Schritt 1 Bereiten Sie Kabel anhand des Abschnitts A Crimpen eines Kabelschuhs oder einer DT-
Klemme vor.

Schritt 2 Schneiden Sie mit einer Schere die entsprechenden Verbindungen der Gummiringe ab, um sie
zu entfernen. Entfernen Sie alle Gummiringe auf dieselbe Weise.

ANMERKUNG

l Entfernen Sie die entsprechenden Gummiringe gemäß dem Kabeldurchmesserbereich und achten Sie
darauf, dass das Crimpmodul nicht beschädigt wird. Andernfalls bietet das Gerät möglicherweise
nicht das erwartete Schutzniveau.

l Wenn zwischen dem Kabel und dem Gummiring eine Lücke besteht, bereiten Sie selbst
Brandschutzkitt vor und dichten Sie die Lücke ab. Der Brandschutzkitt darf keine korrosiven
Elemente wie Schwefel und Phosphor enthalten. Die Löcher und Lücken müssen gleichmäßig und
dicht gefüllt sein.

LUNA2000-100KTL-M1 Smart Power Control System
Benutzerhandbuch 5 Elektrische Verbindungen

Ausgabe 11 (2025-06-30) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 43



Abbildung 5-8 Entfernen des Gummirings

Schließen Sie die AC-Stromkabel an die Klemmleiste an und vergewissern Sie sich, dass die
Kabel fest angeschlossen sind.

Abbildung 5-9 Verbindungen mit mehradrigen Kabeln
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Abbildung 5-10 Verbindungen mit einadrigen Kabeln

ANMERKUNG

Es wird empfohlen, dass die abisolierte Länge des L2-Drahtes 15 mm kürzer ist als die des L1- oder L3-
Drahtes.

----Ende

5.8 Anschließen der FE-Kommunikationskabel

HINWEIS

l Das Smart PCS wird über FE-Kommunikationskabel mit dem SmartModule verbunden.
Achten Sie darauf, dass die FE-Ports an den beiden Enden mit GE2 und GE3 des
SmartModule verbunden sind.

l Bei mehreren Smart PCS verbinden Sie alle Smart PCS per FE-Kommunikationskabel im
Hand-in-Hand-Modus zu einem Ringnetzwerk.

l Die Länge des mit dem Smart PCS gelieferten FE-Kommunikationskabels beträgt 1,2 m.
Verwenden Sie nach Möglichkeit das Originalkabel.
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Beschreibung der Kommunikationsanschlüsse

Abbildung 5-11 Anschlussbeschreibung

(1) Netzwerkanschluss 2
(FE2)

(2) Netzwerkanschluss 1
(FE1)

(3) Kommunikationsans-
chluss (COM) (reserviert)

 

Abbildung 5-12 Anschluss der Kommunikationskabel

Vorgehensweise
Schritt 1 Entfernen Sie mit einem Abisolierwerkzeug ein ausreichendes Stück der Isolierschicht des

geschirmten Netzwerkkabels.

Schritt 2 Führen Sie das geschirmte Netzwerkkabel nacheinander durch die Dichtungsmutter, den
Dichtungsring, die Überwurfmutter und das Kunststoffgehäuse ein.

Abbildung 5-13 Aufbau eines wasserdichten RJ45-Steckverbinders
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(1) Geschirmter Stecker (2) Kunststoffgehäuse (3) Überwurfmutter

(4) Dichtungsring (5) Dichtungsmutter Nicht zutreffend

Schritt 3 Reihen Sie die blanken Adern des Netzwerkkabels nebeneinander auf und verbinden Sie sie
mit den entsprechenden Pins im Steckverbinder.

Abbildung 5-14 Anschließen des Steckverbinders

Schritt 4 Crimpen Sie den Stecker mit einem Crimpwerkzeug.

Schritt 5 Befestigen Sie das Kunststoffgehäuse am Stecker.

Abbildung 5-15 Anbringen des Kunststoffgehäuses

Schritt 6 Führen Sie den Dichtungsring in das Kunststoffgehäuse ein und schrauben Sie die
Überwurfmutter am Kunststoffgehäuse fest.

Abbildung 5-16 Anbringen des Dichtungsrings und der Überwurfmutter

Schritt 7 Schrauben Sie die Dichtungsmutter am Kunststoffgehäuse fest.

Abbildung 5-17 Anbringen der Dichtungsmutter

HINWEIS

Vergewissern Sie sich, dass die Dichtungsmutter fest angezogen ist.

Schritt 8 Führen Sie den Steckverbinder in den FE-Port am Smart PCS ein und ziehen Sie die
Überwurfmutter fest.
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Abbildung 5-18 Anschließen der FE-Kommunikationskabel

(1) Weiß und Orange (2) Orange (3) Weiß und Grün (4) Blau

(5) Weiß und Blau (6) Grün (7) Weiß und Braun (8) Braun

----Ende

5.9 Schließen der Wartungsfachtüren

HINWEIS

l Bevor Sie die Tür eines Wartungsfachs schließen, prüfen Sie, ob die Kabel richtig und fest
angeschlossen sind. Schließen Sie die Abdeckung der Klemmleiste und entfernen Sie
Schmutz und andere unnötige Gegenstände aus dem Wartungsfach.

l Falls eine Schraube für die Tür zum Wartungsfach verloren geht, nehmen Sie eine
Ersatzschraube aus der Zubehörtasche im Wartungsfach.

5.9.1 Schließen der Tür des DC-Wartungsfachs
Schritt 1 Justieren Sie die Stützschiene, schließen Sie die Tür des Wartungsfachs und drehen Sie die

zwei Schrauben an der Tür fest.
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Abbildung 5-19 Schließen der Tür des DC-Wartungsfachs

----Ende

5.9.2 Schließen der Tür des AC-Wartungsfachs
Schritt 1 Justieren Sie die Stützschiene, schließen Sie die Tür des Wartungsfachs und drehen Sie die

zwei Schrauben an der Tür fest.

Abbildung 5-20 Schließen der Tür des AC-Wartungsfachs

----Ende
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6 Prüfen vor dem Einschalten

Prüfen Sie die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Punkte. Bei nicht konformen Elementen
beheben Sie den Fehler und bauen Sie die Teile wieder ein. Anschließend prüfen Sie die
Elemente in der Tabelle erneut, bis sie alle die Prüfung bestehen.

Tabelle 6-1 Punkt

Prüfelement Erwartetes Ergebnis

Installationsprü
fungen

Das Smart PCS ist nicht verformt oder beschädigt.

Das Smart PCS ist ordnungsgemäß installiert.

Der Montageabstand um das Smart PCS entspricht den Anforderungen.

Prüfung der
elektrischen
Verbindungen

Die externen Schalter auf AC- und DC-Seite befinden sich in der
Position „OFF“.

Alle Kabel sind intakt und weisen keine Beschädigungen oder Risse auf.

Alle Erdungskabel sind sicher und fest angeschlossen.

Alle AC-Stromkabel sind richtig und fest angeschlossen und es gibt
keine Leitungsunterbrechungen oder Kurzschlüsse.

Alle DC-Kabel sind sicher und mit der richtigen Polarität angeschlossen
und es gibt keine Leitungsunterbrechungen oder Kurzschlüsse.

Die Kommunikationskabel sind richtig und fest angeschlossen.

Weitere
Prüfpunkte

Das Crimpmodul ist sicher installiert.

Das AC-Wartungsfach ist sauber und aufgeräumt.

Das DC-Wartungsfach ist sauber und aufgeräumt.

Die Tür des AC-Wartungsfachs ist geschlossen und die Schrauben an der
Tür sind festgedreht.

Die Tür des DC-Wartungsfachs ist geschlossen und die Schrauben an der
Tür sind festgedreht.
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Prüfelement Erwartetes Ergebnis

Die wasserdichten Stopfen an den unbenutzten USB-, COM- und FE-
Anschlüssen sitzen fest.
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7 Einschalten und Inbetriebnahme

l Das Smart PCS kann über die SmartLogger WebUI oder die SUN2000-App in Betrieb
genommen werden. In der SmartLogger WebUI können Sie mehrere Geräte verwalten.
Details hierzu finden Sie im SmartLogger3000 Benutzerhandbuch.Sie können in der
App lokal auf Geräte zugreifen, um für ein einzelnes Smart PCS Parameter zu ändern
oder Software zu aktualisieren.

l Einzelheiten zur gemeinsamen Inbetriebnahme von Smart PCS und ESS finden Sie im
LUNA2000-(97KWH-1H1, 129KWH-2H1, 161KWH-2H1, 200KWH-2H1) Smart
String ESS Benutzerhandbuch.

7.1 Einschalten des Smart PCS

Sicherheitsmaßnahmen
Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass alle Punkte im Abschnitt 6 Prüfen vor dem
Einschalten überprüft wurden und die Anforderungen erfüllen.

GEF AHR

Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und verwenden Sie spezielles isoliertes Werkzeug,
um Stromschläge oder Kurzschlüsse zu verhindern.

HINWEIS

l Bevor Sie den AC-Schalter zwischen dem Smart PCS und dem Stromnetz einschalten,
überprüfen Sie mit einem Multimeter, ob die AC-Spannung innerhalb des angegebenen
Bereichs liegt. (Siehe den Standard des örtlichen Stromnetzes.)

l Stellen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts sicher, dass die Parameter durch
Fachpersonal korrekt eingestellt wurden. Falsche Parametereinstellungen können zur
Nichteinhaltung der örtlichen Netzanschlussbedingungen führen und den normalen Betrieb
des Geräts beeinträchtigen.

l Wenn das Smart PCS nach der Installation sechs Monate oder länger nicht benutzt wurde,
muss es vor dem Betrieb von Fachleuten überprüft und getestet werden.
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Vorgehensweise

Schritt 1 Schalten Sie den AC-Schalter zwischen der AC-Seite des Smart PCS und dem Stromnetz ein.

Schritt 2 Schalten Sie die DC-Schalter zwischen der DC-Seite des Smart PCS und dem ESS ein.

Schritt 3 Führen Sie in der SUN2000-App, dem SmartLogger oder dem Verwaltungssystem einen
Startbefehl aus und warten Sie darauf, dass das System sanft anläuft.

ANMERKUNG

Prüfen Sie, ob die DC-Spannung innerhalb des normalen Bereichs liegt, bevor Sie einen Startbefehl an
das Smart PCS senden.

Schritt 4 Beobachten Sie die LED-Anzeigen, um den Betriebsstatus des Smart PCS zu überprüfen
finden Sie im Beschreibung der Anzeigen.

----Ende

7.2 Inbetriebnahme des Smart PCS über die App
Das Smart PCS wird zusammen mit der gesamten Energiespeicherlösung in Betrieb
genommen und die Inbetriebnahme kann über die SmartLogger WebUI oder die FusionSolar-
App erfolgen.
l SmartLogger WebUI: Der SmartLogger kann mehrere Geräte verwalten. Einzelheiten

zum Inbetriebnahmeverfahren finden Sie in der Kurzanleitung für die entsprechende
Lösung.

l FusionSolar-App: Die App wird für die lokale Inbetriebnahme verwendet, hauptsächlich
um die Parameter zu ändern und die Softwareversion eines einzelnen Smart PCS zu
aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Inbetriebnahme:
FusionSolar App and SUN2000 App Device Commissioning Guide.

7.2.1 Einstellung des PQ/VSG-Arbeitsmodus

ANMERKUNG

l Stellen Sie vor dem Einstellen des VSG-Modus sicher, dass das Batteriegestell im ESS mit Strom
versorgt wird.

l Setzen Sie diesen Parameter im netzgekoppelten Szenario auf PQ. Setzen Sie diesen Parameter im
netzentkoppelten Szenario auf VSG.

l Wenn das Smart PCS eine Verbindung zu einem externen Stromnetz herstellt, stellen Sie Working
mode des Smart PCS auf PQ ein. Wenn das Smart PCS vom externen Stromnetz getrennt ist (oder
kein externes Stromnetz vorhanden ist), stellen Sie Working mode des Smart PCS auf VSG ein.

l Wenn das Smart PCS und der Dieselgenerator (DG) parallel laufen, stellen Sie Working mode des
Smart PCS auf PQ oder VSG ein. Wenn das Smart PCS Lasten unabhängig transportieren muss,
stellen Sie Working mode des Smart PCS auf VSG ein.

Schritt 1 Verbinden Sie das Smart PCS mit der App.

Schritt 2 Melden Sie sich bei der App an.

Schritt 3 Wählen Sie Settings > Feature parameters und stellen Sie Working mode auf PQ oder
VSG ein.

----Ende

LUNA2000-100KTL-M1 Smart Power Control System
Benutzerhandbuch 7 Einschalten und Inbetriebnahme

Ausgabe 11 (2025-06-30) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 53

https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100273864?idPath=258788303|258788491|258789989|23205712|21608721


7.2.2 Einstellen der Parameter
Wählen Sie Überwachung > PCS > Laufen Parameter, stellen Sie die Betriebsparameter
ein und klicken Sie auf Senden. Einzelheiten zu den Parametereinstellungen finden Sie im
SmartLogger3000 Benutzerhandbuch.
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8 Gerätewartung

GEF AHR

l Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und verwenden Sie spezielle isolierte
Werkzeuge, um Stromschläge oder Kurzschlüsse zu vermeiden.

W ARNUNG

l Schalten Sie vor der Durchführung von Wartung das Gerät aus, befolgen Sie die
Anweisungen auf dem Etikett mit verzögerter Entladung und warten Sie die angegebene
Zeit, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht mit Strom versorgt wird.

8.1 Routinewartung

Wartungspositionen
Um den langfristigen Betrieb des Smart PCS zu gewährleisten, wird empfohlen,
routinemäßige Wartungsarbeiten wie in diesem Kapitel beschrieben durchzuführen.

V ORSICHT

Wenn Sie das System reinigen, Kabel anschließen und die Betriebssicherheit der Erdung
prüfen, schalten Sie das System aus und achten Sie darauf, dass die externen Schalter auf der
DC- und der AC-Seite ausgeschaltet sind.
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Tabelle 8-1 Wartungscheckliste

Prüfelement Prüfmethode Wartungsintervall

l Sauberkeit des
Lufteinlasses

l Sauberkeit des
Luftauslasses

l Lüfter

l Überprüfen Sie, ob sich Staub im
Luftein- bzw. -auslass befindet.
Entfernen Sie gegebenenfalls die
Umlenkbleche und reinigen Sie sie.

l Prüfen Sie, ob die Lüfter während
des Betriebs ungewöhnliche
Geräusche von sich geben.

Alle 6 bis 12 Monate

Betriebsstatus des
Systems

l Prüfen Sie, ob das Smart PCS
beschädigt oder verzogen ist.

l Prüfen Sie, ob das Smart PCS beim
Betrieb ungewöhnliche Geräusche
von sich gibt.

l Prüfen Sie, ob die Parameter korrekt
eingestellt sind.

Alle 6 Monate

Kabelanschlüsse l Prüfen Sie, ob die Kabel sicher
befestigt sind.

l Prüfen Sie, ob die Kabel intakt sind
und die mit metallischen
Oberflächen in Kontakt stehenden
Teile frei von Kratzern sind.

l Prüfen Sie, ob die ungenutzten
COM-, USB- und FE-Ports mit
wasserdichten Kappen geschützt
sind.

Die erste Inspektion
muss sechs Monate nach
der ersten
Inbetriebnahme erfolgen.
Nachfolgende
Inspektionen können alle
6 bis 12 Monate
durchgeführt werden.

Betriebssicherheit
der Erdung

Überprüfen Sie, ob die Erdungskabel
fest angeschlossen sind.

Die erste Inspektion
muss sechs Monate nach
der ersten
Inbetriebnahme erfolgen.
Nachfolgende
Inspektionen können alle
6 bis 12 Monate
durchgeführt werden.

 
Entfernen des Umlenkblechs des Lufteinlasses

Abbildung 8-1 Entfernen des Umlenkblechs
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HINWEIS

Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, installieren Sie das Umlenkblech des Lufteinlasses
wieder. Drehen Sie die Schrauben bis zu einem Drehmoment von 1,2 N m fest.

Entfernen der Schutzabdeckung des Luftauslasses

Abbildung 8-2 Entfernen der Schutzabdeckung

HINWEIS

Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, installieren Sie die Schutzabdeckung des
Luftauslasses wieder. Drehen Sie die Schrauben bis zu einem Drehmoment von 1,2 N m fest.

8.2 Ausschalten des Smart PCS

Kontext
Halten Sie sich an die folgenden Vorgehensweisen, wenn Sie das Smart PCS zur Wartung
oder zum Ersetzen ausschalten, um Verletzungen und Geräteschäden zu vermeiden.

W ARNUNG

l Öffnen Sie nicht das Wartungsfach, wenn das Smart PCS Gerüche oder Rauch verströmt
oder andere offensichtliche Probleme zeigt.

l Wenn das Smart PCS keine Gerüche oder Rauch verströmt und äußerlich intakt ist,
reparieren Sie es oder starten Sie es gemäß den Vorschlägen zur Alarmbearbeitung neu.
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V ORSICHT

l Wenn der DC-Schalter zwischen dem Smart PCS und der DC-LV-Panel-Sammelschiene
automatisch ausgeschaltet wurde, schalten Sie ihn erst wieder ein, wenn der Fehler
behoben ist.

l Wenn der AC-Schalter zwischen dem Smart PCS und dem Stromnetz automatisch
ausgeschaltet wurde, schalten Sie ihn erst wieder ein, wenn der Fehler behoben ist.

l Berühren Sie nicht die unter Spannung stehenden Komponenten des Smart PCS, bevor Sie
es zur Wartung abschalten, da dies zu elektrischen Schlägen oder Lichtbögen führen kann.

Vorgehensweise

Schritt 1 Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA).

Schritt 2 Führen Sie in der SUN2000-App, auf dem SmartLogger oder im Verwaltungssystem einen
Befehl zum Herunterfahren aus.

Schritt 3 Schalten Sie den AC-Schalter zwischen dem Smart PCS und dem Stromnetz aus.

Schritt 4 Öffnen Sie die Tür des AC-Wartungsfachs, montieren Sie eine Stützschiene und messen Sie
mit einem Multimeter die Spannung zwischen dem AC-Klemmenblock und der Erdung.
Vergewissern Sie sich, dass die AC-Seite des Smart PCS nicht angeschlossen ist.

Schritt 5 Schalten Sie die DC-Schalter zwischen dem Smart PCS und dem ESS aus.

Schritt 6 Öffnen Sie die Tür des DC-Wartungsfachs, montieren Sie eine Stützschiene und messen Sie
mit einem Multimeter die Spannung zwischen den DC-Klemmenblöcken. Vergewissern Sie
sich, dass die DC-Seite des Smart PCS nicht angeschlossen ist.

Schritt 7 Warten Sie 15 Minuten und beheben Sie den Fehler bzw. reparieren Sie das Smart PCS.

Abbildung 8-3 Ausschalten des Smart PCS

----Ende
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8.3 Alarmreferenz
Einzelheiten zu Alarmen finden Sie im Smart Power Control System-Alarmreferenz.

8.4 Austausch eines Lüfters

V ORSICHT

l Schalten Sie das Smart PCS aus, bevor Sie einen Lüfter ersetzen.
l Verwenden Sie beim Ersetzen eines Lüfters isolierende Werkzeuge und tragen Sie PSA.

ANMERKUNG

Wenn der Lüfter beim Ziehen oder Schieben festsitzt, heben Sie ihn leicht an.

Schritt 1 Entfernen Sie die Schrauben aus dem Lüftereinschub und bewahren Sie sie ordnungsgemäß
auf. Ziehen Sie den Lüftereinschub heraus, bis er bündig mit dem Smart PCS abschließt.

Abbildung 8-4 Herausziehen des Lüftereinschubs (1)

Schritt 2 Entfernen Sie die Kabelbinder von den Kabeln, schrauben Sie die Stecker ab und trennen Sie
die Kabel.

Abbildung 8-5 Trennen der Kabel
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Schritt 3 Ziehen Sie den Lüfter heraus.

Abbildung 8-6 Herausziehen des Lüftereinschubs (2)

Schritt 4 Entfernen Sie die Kabelbinder vom defekten Lüfter.
l Lüfter 1 ist defekt.

Abbildung 8-7 Entfernen der Kabelbinder von Lüfter 1

l Lüfter 2 ist defekt.

Abbildung 8-8 Entfernen der Kabelbinder von Lüfter 2

l Lüfter 3 ist defekt.

Abbildung 8-9 Entfernen des Kabelbinders von Lüfter 3

Schritt 5 Entfernen Sie den defekten Lüfter (Lüfter 1 dient hier als Beispiel).
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Abbildung 8-10 Entfernen des Lüfters

Schritt 6 Installieren Sie den neuen Lüfter (Lüfter 1 dient hier als Beispiel).

Abbildung 8-11 Installieren eines neuen Lüfters

Schritt 7 Binden Sie die Lüfterkabel zusammen.
l Bindepositionen für Lüfter 1

Abbildung 8-12 Zusammenbinden der Kabel von Lüfter 1

l Bindepositionen für Lüfter 2

Abbildung 8-13 Zusammenbinden der Kabel von Lüfter 2

l Bindepositionen für Lüfter 3

Abbildung 8-14 Zusammenbinden der Kabel von Lüfter 3
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Schritt 8 Schieben Sie den Lüftereinschub hinein, bis das Lüfterleitblech bündig mit dem Smart PCS
abschließt.

Abbildung 8-15 Hineinschieben des Lüftereinschubs

Schritt 9 Schließen Sie die Kabel gemäß den Kabeletiketten ordnungsgemäß an und binden Sie dann
die Kabel zusammen.

Abbildung 8-16 Zusammenbinden der Kabel

Schritt 10 Schieben Sie den Lüftereinschub in die Aussparung und drehen Sie die Schrauben fest.

Abbildung 8-17 Wiedereinbau des Lüftereinschubs

----Ende
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8.5 Ersetzen des Smart PCS

Kontext

Das Gehäuse des Geräts ist schwer beschädigt oder die Gerätehardware ist aufgrund äußerer
Einwirkungen schadhaft.

Vorgehensweise

Schritt 1 Führen Sie in der SUN2000-App, auf dem SmartLogger oder im Verwaltungssystem einen
Befehl zum Herunterfahren aus.

Schritt 2 Schalten Sie die externen Schalter auf der DC- und der AC-Seite aus.

Schritt 3 Entfernen Sie nacheinander die DC-Stromkabel, die AC-Stromkabel, die
Kommunikationskabel und das Erdungskabel vom Smart PCS.

Schritt 4 Entfernen Sie das Smart PCS.

Abbildung 8-18 Entfernen des Smart PCS

Schritt 5 Installieren Sie das neue Smart PCS.

Schritt 6 Schließen Sie nacheinander das Erdungskabel, die DC-Stromkabel, AC-Stromkabel und
Kommunikationskabel an. Einzelheiten finden Sie unter 5 Elektrische Verbindungen.

Schritt 7 Schalten Sie das Smart PCS ein. Beobachten Sie die LED-Anzeigen, um den Betriebsstatus
des Smart PCS zu überprüfen, und prüfen Sie, ob der Austausch erfolgreich war.

----Ende

Weitere Vorgehensweise

Schritt 1 Melden Sie sich bei der SmartLogger WebUI an, wählen Sie Wartung > Gerät anschließen

und dann das ESS aus und klicken Sie auf , um einen Startbefehl zu übermitteln.
Beobachten Sie die LED-Anzeigen des Smart PCS und vergewissern Sie sich, dass die DC-
Seite des Smart PCS eingeschaltet ist.
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Schritt 2 Aktualisieren Sie die Software des neuen Smart PCS. Achten Sie darauf, dass das neue Smart
PCS die gleiche Softwareversion hat wie die anderen vor Ort befindlichen Smart PCS.

Schritt 3 Wählen Sie Überwachung > Betriebsparameter > Netzparameter und stellen Sie den
Netzcode ein. Achten Sie darauf, dass die Netzcodeeinstellung des neuen Smart PCS dem
lokalen Netzcode entspricht. Warten Sie 10 s und gehen Sie dann zu Schritt 4.

Schritt 4 Die Einstellungen von Netzparameter, Schutzparameter, Funktionsparameter,
Leistungsanpassung und Leistungs-Baseline des neuen Geräts müssen von den anderen
Geräten synchronisiert werden. Dieser Abschnitt beschreibt die Synchronisierung der Daten
am Beispiel der Einstellungen der Netzparameter. Die Einstellung anderer Parameter erfolgt
auf die gleiche Weise.

Klicken Sie auf Überwachung, wählen Sie ein in Betrieb befindliches Gerät, wählen Sie
Betriebsparameter > Netzparameter > Alle > Batch-Einstellungen und klicken Sie dann
auf Bestätigen um die Daten mit dem neuen Gerät zu synchronisieren.

Abbildung 8-19 Einstellen der Betriebsparameter

Schritt 5 Klicken Sie auf Überwachung.

1. Wählen Sie das fehlerhafte Smart PCS und dann Betriebsparameter > Anpassung und
notieren Sie die Werte von Gesamtenergieertrag anpassen und Kalibrierung der
gesamten Netzstromversorgung.

2. Wählen Sie das neue Gerät und dann Betriebsparameter > Anpassung und setzen Sie
Gesamtenergieertrag anpassen und Kalibrierung der gesamten
Netzstromversorgung auf die gleichen Werte wie beim ursprünglichen Gerät.
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Abbildung 8-20 Kalibrierung des Energieertrags

Schritt 6 (Optional) Wenn ein NMS von Drittanbietern angeschlossen wird, das das IEC104-Protokoll
erfüllt, wählen Sie Einstellungen > IEC104 und stellen Sie sicher, dass die Signalnummern
des neuen Smart PCS für Fernanzeige, Fernmessung, Fernsteuerung und Ferneinstellung in
allen Registerkarten unter IEC104 gleich sind wie beim fehlerhaften Smart PCS.

Schritt 7 Topologie bestimmen.
l Für SmartLogger V300R023C10 und spätere Versionen geben Sie die SNs der alten und

neuen Geräte ein und klicken Sie auf Senden. Die Geräte in der Topologie werden
automatisch aktualisiert.

Abbildung 8-21 Austausch der Geräte

l Bei Versionen vor SmartLogger V300R023C10 gehen Sie auf Bereitstellungsassistent
und klicken Sie auf Nach Gerät suchen, um die Kabelverbindungen zu überprüfen und
Adressen zuzuweisen.
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Abbildung 8-22 Suchen nach Geräten

ANMERKUNG

– Führen Sie keine Upgrades durch, während der Vorgang Nach Gerät suchen läuft
(beispielsweise Upgrades über die App, das Verwaltungssystem oder die WebUI).

– Wenn Sie auf Nach Gerät suchen klicken, werden Kabelanschlüsse (DC und AC) vor der
Gerätesuche geprüft (das gilt nicht für Geräte von Drittanbietern) und es wird automatisch eine
Geräteadresse zugewiesen.

– Wenn nach Abschluss der Kabelanschlussprüfung und der Gerätesuche ein

Kabelanschlussalarm ausgelöst wird, können Sie auf das Alarmsymbol  klicken, um die
entsprechenden Alarminformationen anzuzeigen.

– Falls ein Alarm generiert wird, weil die Überprüfung der Kabelverbindung fehlschlägt, klicken

Sie auf das Alarmsymbol , um den Auslöser für den Alarm und Vorschläge zur
Alarmbehandlung anzuzeigen. Überprüfen Sie den Kabelanschluss erneut, sobald der Fehler
behoben ist.

– Klicken Sie nach Abschluss der Prüfung der Kabelanschlüsse und der Gerätesuche auf ,
um die entsprechenden Topologie-Informationen anzuzeigen.

– Wenn ein Gerät hinzugefügt oder entfernt wurde, klicken Sie unter Bereitstellungsassistent
erneut auf Nach Gerät suchen. Andernfalls wird die Systemtopologie nicht aktualisiert.

Schritt 8 Löschen Sie das fehlerhafte Smart PCS.

Wählen Sie Wartung > Gerät anschließen und dann das fehlerhafte Smart PCS und klicken
Sie auf Geräte Entf. und dann auf Bestätigen.
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Abbildung 8-23 Löschen eines Geräts

Schritt 9 Wählen Sie Wartung > Gerät anschließen und dann das Smart PCS und klicken Sie auf

, um einen Startbefehl zu übermitteln. Prüfen Sie das Smart PCS nach dem Starten auf
einwandfreien Betrieb.

Schritt 10 (Optional) Melden Sie sich im Verwaltungssystem der PV-Anlage an, rufen Sie die Anlage
auf, wählen Sie Geräte-Mgmt., wählen Sie das fehlerhafte Smart PCS aus, klicken Sie auf
Löschen und dann auf OK.

ANMERKUNG

l Führen Sie diesen Schritt bei Erwerb und Nutzung des Verwaltungssystems der PV-Anlage aus.

l Die dem Screenshot der Benutzeroberfläche (UI) in diesem Schritt entsprechende Softwareversion
ist iMaster NetEco V600R023C00SPC110. Die UI kann je nach Softwareversion unterschiedlich
sein und der Screenshot dient nur zu Referenzzwecken.

Abbildung 8-24 Löschen eines Geräts

----Ende

8.6 Entsorgen des Smart PCS
Wenn die Betriebslebensdauer des Smart PCS beendet ist, entsorgen Sie das Gerät gemäß den
lokalen Bestimmungen zur Entsorgung von elektronischen Altgeräten.
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9 Technische Daten

Wirkungsgrad
Technische Spezifikationen LUNA2000-100KTL-M1

Maximaler Wirkungsgrad 98,40 %

 

Gleichspannungsseite
Technische Spezifikationen LUNA2000-100KTL-M1

Anzahl DC-Ausgänge 1

Maximale DC-Spannung 1100 V

Maximale DC-Leistung 123 kW

Maximaler DC-Strom 215,8 A

Minimale Einschaltspannung[1] 340 V

Spannungsbereich bei Volllast 590 – 790 V (Gleichrichtermodus)
570 – 750 V (Wechselrichtermodus)

Betriebsbereich DC-Spannung 570 – 1100 V

DC-Nennspannung 645 V

Hinweis [1]: Minimale Einschaltspannung der zusätzlichen Stromversorgung im Inneren
des Geräts.

 

Schutz
Technische Spezifikationen LUNA2000-100KTL-M1

Inselbildungsschutz Unterstützt
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Technische Spezifikationen LUNA2000-100KTL-M1

AC-Überstromschutz Unterstützt

DC-Verpolungsschutz Unterstützt

DC-Überspannungsschutz Typ II

AC-Überspannungsschutz Typ II

Erkennung von Isolationswiderstand Unterstützt

Fehlerstrom-Überwachungseinheit (RCMU) Unterstützt

Überspannungskategorie DC II/AC III

 

Anzeige und Kommunikation
Technische Spezifikationen LUNA2000-100KTL-M1

Anzeige LED-Anzeige; USB-Datenkabel + App

Ethernet Unterstützt

USB Unterstützt

 

Allgemeine Spezifikationen
Technische Spezifikationen LUNA2000-100KTL-M1

Maße (B x H x T) 875 mm x 820 mm x 365 mm

Nettogewicht < 95 kg

Betriebstemperatur -25 °C bis +60 °C (Leistungsreduzierung
bei +40 °C oder mehr)

Kühlmodus Intelligente Luftkühlung

Maximale Betriebshöhe 4.000 m (Leistungsreduzierung ab einer
Höhe von mehr als 2.000 m)

Relative Feuchtigkeit 0 % – 100 % RF

Ein- und Ausgangsklemmen Kabelschuhe/DT-Klemmen

IP-Schutzart IP66

Topologie Eisenlos
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Stromnetz
Technische Spezifikationen LUNA2000-100KTL-M1

AC-Nennspannung 380 V/400 V/440 V

AC-Nennleistung 100 kW

Maximale Scheinleistung 120 kVA

Maximale Wirkleistung 120 kW

AC-Nennstrom l 151,9 A (380 V)
l 144,3 A (400 V)
l 131,2 A (440 V)

Maximaler AC-Strom 173,2 A

Netznennfrequenz 50 Hz/60 Hz

Leistungsfaktor 1 vor- und 1 nacheilend

Maximaler Gesamtklirrfaktor
(Nennleistung)

< 3 %

 

ANMERKUNG

Das Gerät entspricht der IEC 61000-3-12.
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A Crimpen eines Kabelschuhs oder einer

DT-Klemme

Anforderungen an Kabelschuhe/DT-Klemmen
l Wenn ein Kupferkabel verwendet wird, verwenden Sie Kupfer-Anschlussklemmen.
l Wenn ein kupferummanteltes Aluminiumkabel verwendet wird, verwenden Sie Kupfer-

Anschlussklemmen.
l Wenn ein Kabel mit Aluminiumlegierung eingesetzt wird, verwenden Sie Kupfer-

Aluminium-Anschlussklemmen oder Aluminium-Anschlussklemmen mit Kupfer-
Aluminium-Unterlegscheiben.

HINWEIS

l Schließen Sie Aluminium-Anschlussklemmen nicht direkt an die AC- oder DC-
Klemmleiste an. Dies kann zu elektrochemischer Korrosion führen, welche die
Betriebssicherheit von Kabelanschlüssen beeinträchtigt.

l Halten Sie die Anforderungen der IEC 61238-1 ein, wenn Sie Kupfer-Aluminium-
Anschlussklemmen oder Aluminium-Anschlussklemmen mit Kupfer-Aluminium-
Unterlegscheiben verwenden.

l Achten Sie darauf, dass die Aluminium-Seite der Scheibe mit der Aluminium-
Anschlussklemme in Kontakt ist und die Kupfer-Seite mit dem Klemmenblock.
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Abbildung A-1 Anforderungen an Kabelschuhe/DT-Klemmen

Crimpen eines Kabelschuhs oder einer DT-Klemme

HINWEIS

l Achten Sie beim Abisolieren eines Kabels darauf, die Kabelader nicht zu zerkratzen.
l Die nach dem Crimpen des Leiter-Crimpstreifens des Kabelschuhs oder der DT-Klemme

gebildete Höhlung muss die Kernadern vollständig umgeben. Außerdem müssen die
Kernadern engen Kontakt mit dem Kabelschuh oder der DT-Klemme haben.

l Umhüllen Sie den unisolierten Crimpbereich mit Wärmeschrumpfschlauch oder
Isolierband. In diesem Abschnitt wird beispielsweise Wärmeschrumpfschlauch verwendet.

l Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der Heißluftpistole, um Hitzeschäden am Gerät zu
vermeiden.
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Abbildung A-2 Crimpen eines Kabelschuhs

(1) Kabel (2) Ader (3) Wärmeschrumpfschlauch

(4) Kabelschuh (5) Hydraulische Crimpzange (6) Heißluftpistole

Abbildung A-3 Crimpen einer DT-Klemme

(1) Kabel (2) Ader (3) Wärmeschrumpfschlauch

(4) DT-Klemme (5) Hydraulische Crimpzange (6) Heißluftpistole
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B Netzcodes

HINWEIS

Wenn die tatsächlichen Netzparameter die zulässigen Bereiche der lokalen
Standardnetzparameter überschreiten, haftet das Unternehmen nicht für daraus resultierende
Geräteschäden.

ANMERKUNG

Änderungen der Netzcodes vorbehalten. Die aufgeführten Netzcodes dienen nur zu Referenzzwecken.

Wählen Sie den korrekten Netzcode auf Grundlage des Anwendungsbereichs und Szenarios
des Smart PCS aus.

Netzcode Beschreibung LUNA2000-100KTL-M1

CHINA-GBT34120-MV380 Stromnetz China nach
gewerblichem und industriellem
Energiespeicherstandard

Unterstützt

CHINA-MV Stromnetz China nach
Mittelspannungsstandard

Unterstützt

UTE C 15-712-1(A) Stromnetz Frankreich (Festland) Unterstützt

UTE C 15-712-1(B) Stromnetz Frankreich (Inseln) Unterstützt

UTE C 15-712-1(C) Stromnetz Frankreich (Inseln) Unterstützt

C10/11 Stromnetz Belgien Unterstützt

CEI0-16 Stromnetz Italien Unterstützt

TAI-PEA Netzanschlussstandard Thailand Unterstützt

TAI-MEA Netzanschlussstandard Thailand Unterstützt

Japan standard (50Hz) Standard-Stromnetz 1 Japan Unterstützt

Japan standard (60Hz) Standard-Stromnetz 2 Japan Unterstützt
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Netzcode Beschreibung LUNA2000-100KTL-M1

ANRE Niederspannungsnetz Rumänien Unterstützt

Japan standard (MV420-50Hz) Standard-Stromnetz Japan Unterstützt

Japan standard (MV420-60Hz) Standard-Stromnetz Japan Unterstützt

Japan standard (MV440-50Hz) Standard-Stromnetz Japan Unterstützt

Japan standard (MV440-60Hz) Standard-Stromnetz Japan Unterstützt

Japan standard (MV400-50Hz) Standard-Stromnetz Japan Unterstützt

Japan standard (MV400-60Hz) Standard-Stromnetz Japan Unterstützt

Austria Stromnetz Österreich Unterstützt

EN50549-MV400 Neues Standard-Stromnetz Irland Unterstützt

VDE-AR-N4110 Mittelspannungsnetz Deutschland
(230 V)

Unterstützt

NTS Stromnetz Spanien Unterstützt

C10/11-MV400 Mittelspannungsnetz Belgien Unterstützt

EN50549-PL Stromnetz Polen Unterstützt

CZECH-EN50549-LV230 Stromnetz Tschechische Republik Unterstützt

VDE-AR-N-4105 Stromnetz Deutschland Unterstützt

CEI0-21 Stromnetz Italien Unterstützt

RD1699/661 Stromnetz Spanien Unterstützt

IEC61727 IEC 61727 - 50 Hz Unterstützt

IEC 61727 - 60 Hz IEC 61727 - 60 Hz Unterstützt

Philippines Stromnetz Philippinen Unterstützt

NRS-097-2-1 Stromnetz Südafrika Unterstützt

Jordan-Transmission Stromnetz Jordanien Unterstützt

Jordan-Distribution Stromnetz Jordanien Unterstützt

ABNT NBR 16149 Stromnetz Brasilien Unterstützt

DUBAI Niederspannungsstromnetz Dubai Unterstützt

VDE-AR-N4120-HV Stromnetz Deutschland Unterstützt

G99-TYPEA-LV Stromnetz Vereinigtes Königreich Unterstützt

G99-TYPEB-LV Stromnetz Vereinigtes Königreich Unterstützt

ANRE-TYPEB Stromnetz Rumänien (Typ B) Unterstützt
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Netzcode Beschreibung LUNA2000-100KTL-M1

ANRE-TYPEB-MV480 Stromnetz Rumänien (Typ B) Unterstützt

AUSTRIA-TYPEB-LV400 Stromnetz Österreich Unterstützt

AUSTRIA-TYPEB-LV480 Stromnetz Österreich Unterstützt

AUSTRIA-TYPEB-MV400 Stromnetz Österreich Unterstützt

AUSTRIA-TYPEB-MV480 Stromnetz Österreich Unterstützt

CEI0-21-MV480 Stromnetz Italien Unterstützt

Austria-MV480 Stromnetz Österreich Unterstützt

ANRE-mv480 Stromnetz Rumänien Unterstützt

HONGKONG Stromnetz Hongkong Unterstützt

HONGKONG-MV480 Stromnetz Hongkong Unterstützt

Vietnam Stromnetz Vietnam Unterstützt

Cambodia Stromnetz Kambodscha Unterstützt

EN50549-SE Stromnetz Schweden Unterstützt

DANMARK-EN50549-DK1-
LV230

Stromnetz Dänemark Unterstützt

DANMARK-EN50549-DK2-
LV230

Stromnetz Dänemark Unterstützt
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C Zurücksetzen des Passworts

Setzen Sie das Passwort nur dann zurück, wenn das Smart PCS über das Stromnetz, den
Dieselgenerator oder PCS mit anderer Spannungsquelle mit AC-Strom versorgt wird.

Schritt 1 Überprüfen Sie, ob sowohl die AC- als auch die DC-Seite des Smart PCS eingeschaltet sind
und ob die Anzeigen  und  dauerhaft grün leuchten oder länger als 3 Minuten langsam
blinken.

Schritt 2 Schalten Sie den AC-Schalter zwischen der AC-Seite des Smart PCS und dem Stromnetz aus,
um die AC-Seite des Smart PCS abzuschalten.

Schritt 3 Schalten Sie den DC-Schalter zwischen der DC-Seite des Smart PCS und dem ESS aus, um
die DC-Seite des Smart PCS abzuschalten.

Schritt 4 Führen Sie nach Ausschalten des Smart PCS die folgenden Schritte innerhalb von 4 Minuten
aus:

1. Schalten Sie den AC-Schalter ein und warten Sie etwa 90 Sekunden, oder bis die
Anzeige  des Smart PCS blinkt.

2. Schalten Sie den AC-Schalter aus und warten Sie etwa 30 Sekunden, bis alle LED-
Anzeigen am Bedienfeld des Smart PCS erlöschen.

3. Schalten Sie den AC-Schalter ein und warten Sie etwa 90 Sekunden, oder bis die
Anzeige  des Smart PCS blinkt.

Schritt 5 Melden Sie sich innerhalb von 10 Minuten bei der App an und setzen Sie das Passwort
zurück. Anderenfalls bleiben alle Parameter des Smart PCS unverändert.

----Ende

HINWEIS

Es wird empfohlen, das Kennwort morgens oder nachts bei schwacher Sonneneinstrahlung
zurückzusetzen.
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D Zertifikatverwaltung und Wartung

Haftungsausschluss für Risiken aufgrund vorkonfigurierter Zertifikate

Die von Huawei ausgegebenen und während der Herstellung auf Huawei-Geräten
vorkonfigurierten Zertifikate sind obligatorische Identitätszertifikate für Huawei-Geräte. Für
die Nutzung der Zertifikate gelten folgende Erklärungen zum Haftungsausschluss:

1. Von Huawei ausgegebene vorkonfigurierte Zertifikate dienen nur in der
Bereitstellungsphase zur Einrichtung der anfänglichen Sicherheitskanäle zwischen
Geräten und dem Kundennetzwerk. Die Sicherheit der vorkonfigurierten Zertifikate wird
von Huawei nicht zugesichert oder garantiert.

2. Der Kunde trägt die Folgen aller Sicherheitsrisiken und Sicherheitsvorfälle, die sich
ergeben, wenn die von Huawei ausgegebenen vorkonfigurierten Zertifikate als Service-
Zertifikate genutzt werden.

3. Ein von Huawei ausgegebenes vorkonfiguriertes Zertifikat gilt ab dem
Herstellungsdatum bis Oktober 2041.

4. Services, die ein von Huawei ausgegebenes vorkonfiguriertes Zertifikat nutzen, werden
bei Ablauf des Zertifikats unterbrochen.

5. Den Kunden wird empfohlen, ein PKI-System zur Ausgabe von Zertifikaten für Geräte
und Software im realen Netzwerk bereitzustellen und den Lebenszyklus der Zertifikate
zu verwalten. Aus Sicherheitsgründen werden Zertifikate mit kurzer Gültigkeitsdauer
empfohlen.

Anwendungsszenarien für vorkonfigurierte Zertifikate

Dateipfad und
Dateiname

Anwendungsszenario Ersetzen

f:/ca.crt (Stammzertifikat) Wenn das PCS über
Modbus-TCP mit dem
SACU kommuniziert, wird
eine Zwei-Wege-
Authentifizierung des
Zertifikats vorgenommen.

Wenden Sie sich wegen
Details zum Ersetzen eines
Zertifikats an die
technischen Support-
Ingenieure, um das
entsprechende
Sicherheitswartungshand-
buch zu erhalten.

f:/tomcat_client.crt (lokales
Zertifikat)

f:/tomcat_client.key (private
Schlüsseldatei)
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E Kontaktinformationen

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, kontaktieren Sie uns.

https://digitalpower.huawei.com

Pfad: Über uns > Kontaktieren Sie uns > Service Hotline

 

Um einen schnelleren und besseren Service zu gewährleisten, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe
bei der Bereitstellung der folgenden Informationen:

l Modell
l Seriennummer (SN)
l Softwareversion
l Alarm-ID oder Name
l Kurze Beschreibung des Fehlersymptoms
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ANMERKUNG

Informationen zur Repräsentanz in Europa: Huawei Technologies Hungary Kft.

Adresse: HU-1133 Budapest, Váci út 116-118., 1. Gebäude, 6. Stock.

E-Mail: hungary.reception@huawei.com
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F Kundenservice für Digital Power

https://digitalpower.huawei.com/robotchat/
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G Kurzwörter und Abkürzungen

E

ESS Smart String Energy Storage
System

F

FE Schnelles Ethernet

G

GE Gigabit-Ethernet

L

LED Lichtemittierende Diode

R

RCMU Residual Current Monitoring
Unit, Fehlerstrom-
Überwachungseinheit

S
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Smart PCS Smart Power Control System,
intelligentes
Leistungsregelsystem

SACU Smart Array Control Unit,
Smart Array-Steuereinheit
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